ARRENCADA D’ESCALA

(DEIXAR ESPERES) ™|

ATENCIO

CRITERIS D'ARMAT

DETALL CAVALCAMENT |

ARMATS EN FORJATS | JASSERES

CARACTERISTIQUES DE LLOSA

CONTROL D'EXECUCIO

TIPUS DE FORMIGO
HA-25/B/20/1

Zona E.T./Grup Electrogen
Sobrecdrrega puntual E.T.: 30KN
Sobrecdrrega puntual Grup Electrogen: 30KN
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LLOSA ANCORATGE HORITZONTAL (HA-25)
POSICIO DE CAVALCAMENT | POSICIO DE CAVALCAMENT Il - —
N , . . . (ARMATS INFERIORS) (ARMATS SUPERIORS) Cantell 25 cm Nivell Estadistic
Consultar en planols darquitectura i replanteig la ) ) ) ——
pog]c\'é \/O forma dels elements repregemtgtg en Nervis pemmetm\s | embeguts VEURE DETALL Lsh (‘) Lsh (‘) Lsh (HO) Lsh (Hb) Lsh (Hb) = Classe de provetg Cilindriques
aquest document. En aguest planol només s’acoten del forjat: k— — k— Armadura bdsica 0| Temps de ruptura (dies) 7 1 28
les mides propies dels elements estructurals. o M‘L‘ e . B R O ;
Cavalcaments no inferiors a 45 }T | | \ ‘ | \ | Freqgiiencia dassaigs segons pla
Consultar en els plecs de condicions la cm excepte indicacio contraria. Armats Armats Superior #1910c/20cm | | (extensic d'obra per assaig) ¢c. qualitat
posada en obra de I'estructura metallica, i VEURE PLANTA ®6L3h w(g inferiors ®6L5h 950) superiors ®6L5h g‘ob) 8 6 — En total
del f igd t, 00 0 s forjats. Reforcos superiors i inferiors: = cm = cm = cm : ¢
el formigo armat, i l'execucio dels forjats ¢ per - ‘ $8 = 20cm 8 = 30cm $8 = 60cm nferior #1910c/20cm N*® de provetes per cada serie S _ ;sd‘de'zs
- T »10= 25cm »10= 40cm »10= 80cm - :
Per tal de goromt\r. que e\\s elements de Segons Smdw@p en e\'detOH 612= 30em 612= 45cm $12= 90cm Nervis perimetrals Veure detall 2 — reserva
tancament no entrin en cdrrega, aquests, complementari. Es disposaran $16= 40cm #16= 60cm $16= 120cm -
excepte indicacié contrdria, no s’atracaran a cada 40cm sempre que es tracti $20= 60cm $20= 85cm $20= 170cm CONTROL DE L ACER Normal
I'estructura. d’un sol refor¢ i cada 20cm quan $25= 95cm $25= 135cm $25= 270cm
es tracti de dos reforgos. ) #32= 155cm ) @32= 2715cm ) #32= 430cm En planta tan sols s'indica la posicio NOTA:
Fls dibuixos que apareixen en els detalls son ) El cavalcament de l'armat lla) Quan el cavalcament de IIb) Quan el cavalcament de ; \ de I’ qd d f o o N N
esquematics i per tant no estan a escale. Creuetes de punxonament: VEURE DETALL inferior SEMPRE es fara coincidint I'armat superior es realitza en "armat superior coincideix amb ' valor de Tarmadura de refore El control definit és indicatiu i estd sotmes
Es deu fer cas a les cotes i mai amidar sobre amb eixos de pilar. el centre de la jassera. els eixos del pilar. a la prevaléncia del Pla de Control i Qualitat,
planol. Nota: En posicio d'adherencia (1), Lbh serd igual que Lsh (I). En posicio d’adheréncia (II), Lbh sera igual que presenti la Direccio Facultativa.
a Lsh (lla).
L-003c FFL-0O5c FLFS5-0O01c FFL-0O0O 1c FL-00 Ic
CONTROL DE RECOBRIMENTS
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R

Ambient: Classe especifica
R=3,0cm d’expasicié amb
lla R=3,5cm designacio:
IIb R=4,0cm
Ma R=4,5cm Qa R=5,0cm
b R=45cm Qb R=5,0cm
\Y R=45cm Qc R=5,0cm
T P pe—
( |
L J
AT 3,0cm<T<7,5cm AT
FLF-0O1c

FORJAT
CIMENT Tipus CEM 1-42.5
. Classe Triturat
ARITD
Tamany max. 20 mm
Dosificacis Relacio A/C max 0.65
F Ciment min 250 Kg/m?®
0 Consisténcia Tova
!\RA Docilitat Compactacio Vibrat normal
| Assentament _
c Con d’Abrams 6-9 cm
O | Resistancia Als 7 dies 17,5 N/mm?”
Caracteristica| A5 28 dies 25 N/mm?
Tipus d'Acer B 500 S
ACER -
Limit elastic 500 N/mm
NOTA:

La dosificacidé presentada per la constructora
haurd de complir tots els preceptes que indica
I'EHE.

L'Gs d’additius i/o addicions no es permetrd

sense I'acceptacioé prévia de la D.F.

COEFICIENTS DE PONDERACIO EN CONTROL NORMAL

Minoracio de la Resist. del Formigd Ye=1,50
Minoracicé de la Resisténcia de I'Acer Vs=1,15
Majoracié de les accions permanents 7/Q:W,35
Majoracié de les accions variables

i permanents de valor no constant Vea=1,50

HA-25-B-20-Ic

CRITERIS DE MUNTATGE

CRITERIS DE DURABILITAT

En els creuaments entre pilars i forjats, hauran de
passar com a minim 3¢ de I'armadura del capitell
entre I'armadura del pilar, en les dues direccions.

No s’admetra calgar les armadures in
separadors d’algada inferior a "R”

| només s’admetran dos nivells d’armadura:

a la longitudinal i un altre per a la t

feriors amb

ni superior a R

un per
ransversal.

Caldra disposar suficients armadures de muntatge

?

per mantenir I'armadura superior a
distdncia a la cara superior del forjat

'R’cm de

Els forats adjacents a nervis perimetrals es faran
sempre fora de |'ambit d’aquests sense debilitar la
seva seccio de formigd ni la seva armadura.

Si es fan forats nous que no figuren

en aquests

planols d'estructura es consultard o la D.F. abans

de posar—los en obra.

R: recobriment (segons taula)

FL-004c

Per tal de garantir I'exposicié no agressiva del
formigo:

Segons la EHE | degut a la ubicacido geografica de
I'edificacié (Lloret de Mar), tots els elements de
formigd que no hagin d’estar protegits dels agents
atmosférics i de I'ambient exterior, passaran a ser
de formigd del tipus HA30/B/20/lla.

La direccio facultativa adoptara les mesures
oportunes perque aguests elements estiguin
correctament protegits.

En el cas que aquesta proteccio es realitzi
mitjancant pintures (tipus SIKA, BETTOR o similar),
s'aplicard una pintura anticarbonatacié que
garantitzi una proteccid dels elements fins al
menys 10 anys.

FL-002c

ORIENTACIO GENERAL

/\

Dimensid
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e

Dimensid

=

L-002c
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CRITERIS REFORG
PUNXONAMENT EN PANTALLES

CREUETES
DE PUNXONAMENT

DETALL CAVALCAMENT I
ANCORATGE HORITZONTAL (HA-25)

ARMATS EN FORJATS | JASSERES

CARACTERISTIQUES DE LLOSA

CONTROL D'EXECUCIO

TIPUS DE FORMIGO
HA-25/B/20/1

Punxonament

ﬁ85 ke

T ‘wmg de creueta:

85 | Nmz 1e3b88c/10
sk L Perllongament

nervi

Les mides indicades sén minims a respectar.
FP-005c

A tots els pilars, excepte indicacid contrdria en planta, es disposard una creueta de

punxonament formada per:

Pilar central
B8-B11-B14

6912
1e3b®10c/10

& k=

T T
%95@95%

Pilar de vora
B25—-B5—-B7—-B10—-B13

6912
1e3b@10c/10

En pilars en quée la creueta de punxonament no es puqui disposar segons detalls
per I'existéncia d'un forat, aquesta es col.locard en diagonal.

L a partir de la cara del pilar.

La D.F. verificara que la quantia final sigui equivalent a I'establerta en els planols.

FP-0O07c

POSICIO DE CAVALCAMENT |

(ARMATS INFERIORS)

Lsh (1)

ki

Lsh (1)
k—

rgjztggggggggggj:tgj
Lsh (1)
6 = 15cm
8 = 20cm
$10= 2bcm
$12= 30cm
?16= 40cm
$20= 60cm
$25= 9bcm
$32= 155cm

I) EI cavalcament de l'armat

inferior SEMPRE es fard coincidint

amb eixos de pilar.

Nota: En posicio d'adherencia (1), Lbh serd igual que Lsh (I).

a Lsh (lla).

Armats
inferiors

Lsh (lla)

POSICIO DE CAVALCAMENT 11

(ARMATS SUPERIORS)

Lsh (IIb) Lsh (IIb)

ki

A . o s i —T T i
L g e AT 1

L
6
8

P32=

lla) Quan el cavalcament de
'armat superior es realitza en
el centre de la jdssera.

sh (HO) supeﬁors Lsh (llb
= 25cm 6 = 50cm
= 30cm 8 = 60cm
= 40cm $10= 80cm
45cm $12= 90cm
6= 60cm ?16= 120cm
= 85cm $20= 170cm
135cm $2b= 270cm
215cm $32= 430cm

llb) Quan el cavalcament de
I"armat superior coincideix amb
els eixos del pilar.

En posicio d’adheréncia (II), Lbh sera igual

FLFS-001c

Cantell 25cm

Armadura bdsica

Superior #1010c/20cm

Inferior #1010c/20cm

Nervis perimetrals Veure detall

En planta tan sols s'indica la posicio
i valor de I'armadura de reforg

FFL-001c

Nivell Estadistic
o Classe de proveta Cilindriques
0| Temps de ruptura (dies) 7 i 28
R . : .
\ | Freqgiiencia dassaigs segons pla
| | (extensio d'obra per assaig) c. qualitat
8 6 — En total
o S 2 — 7 dies
N® de provetes per cada serie 5 _ 58 ges
2 — reserva
CONTROL DE L’ACER Normal

NOTA:

£l control definit és indicatiu i estd sotmes
a la prevaléncia del Pla de Control i Qualitat,

que presenti la Direccido Facultativa.

FL-001c

DETALL
UNIO DE LLOSA A MUR

DETALL
UNIO DE LLOSA A MUR

DETALL
REFORGOS OBERTURES EN FORJAT

DETALL FORJAT TIPUS
NERVIS PERIMETRALS

DETALL
NERVIS EMBEGUTS

CRITERIS D'ARMAT
LLOSA

CONTROL DE RECOBRIMENTS

FORJAT
CIMENT Tipus CEM 1-42.5
. Classe Triturat
ARITD
Tamany max. 20 mm
Dosificacis Relacio A/C max 0.65
F Ciment min 250 Kg/m?®
0 Consisténcia Tova
!\RA Docilitat Compactacio Vibrat normal
| Assentament _
c Con d’Abrams 6-9 cm
O | Resistancia Als 7 dies 17,5 N/mm?”
Caracteristica| A5 28 dies 25 N/mm?
Tipus d'Acer B 500 S
ACER -
Limit elastic 500 N/mm
NOTA:

La dosificacidé presentada per la constructora
haurd de complir tots els preceptes que indica
I'EHE.

4916

1e96c/10 FFL-029c

L-D04c

L-003c

. Nervi embegut
Nervi de vora R R
k >50 J M M . ﬁ# ﬁﬁ R L'Gs d’additius i/o addicions no es permetrd
k 250 } : T/ e50 S | | Cércol 4216 Nervis perimetrals | embeguts VEURE DETALL ’ oot orevie de o D.F
- - - T — = - T I I 1e96c/10 Armat superior Veure armat Armat superior Veure armat del forjat: ) ° ° sense facceptacio previo de a 2r
' H 4 H I R R N AN segons B segons B
[ j 20-30 Cavalcaments no inferiors a 45 R
o \\ ") o \\o 77‘\‘ "777 cm excepte indicacido contraria. e o o o >; COEFICIENTS DE PONDERACIO EN CONTROL NORMAL
H H ~ Mi i6 de la Resist. del Formigé =
b A Forjat L b — b 4 Forjat } < } B l l Reforgos superiors i inferiors: VEURE PLANTA Ambient: Classe especifica M.moroc.w/o d - | - R e.s‘? .e 4 Or‘,m:go ;c 1?:
\ R=3,0cm d’exposicié amb inoracio de la Resisténcia de cer s=1,
~ ~
\Mur de contencié \Mur de contencid ’fiiJ Liij . \ . . }% B # }% B H‘ SegOV’WS Smd.\C.O en G\OdetGH lla R=3,5cm deSigﬂOC.\éi Majoracié de les accions permanents ’}/g:},35
L B ] Armat inferior complementari. Es disposaran b R=4,0cm - — - .
% % % # 1T 1 Armat inferior cada 40cm sempre que es tracti o R=4.5cm Qg R=5,0cm Majoracié de les accions variables B
30 25 | | : i = Qb R=5,0 ' ts de val tant Voa=1,50
<100 d’un sol refor¢ i cada 20cm quan b R=4,5cm ,0cm i permanents de valor no constan
Nota: ) ) Nota: ) ) |1 |1 es tracti de dos reforcos. v R=4,5cm Qc R=5,0cm
Per tal de garantir un encastament en la unid del Per tal de garantir un encastament en la unid del L L ) )
mur amb el forjat, I'armat longitudinal del mur mur amb el forjat, I'armat longitudinal del mur N N J B: SEGONS PLANTA B: SEGONS PLANTA Creuetes de punxonament: VEURE DETALL ] T
s’ancorard fins la part superior del forjat s’ancorard fins la part superior del forjat 1 P20<A<W5O4 " <100 | SI 25 < B < 40cm: 4916, 1ep6c/10 SI 25 < B < 40cm: 4916, 1ep6c/10 ( |
mitjancant patilles: per I'armat exterior 250cm i per] mitjancant patilles: per I'armat exterior 250cm i per] 20-30 - 20-30 SI 40 < B < 65cm: 6816, 1e3bgbc/10 SI 40 < B < 65cm: 6816, 1e3bgbec/10 L J
"armat interfor 220cm. "armat interfor 220cm. ., SI 85 < B < 95cm: 8616, le4bobe/10 SI 85 < B < 95cm: 8616, le4bebe/10
b: en funcid de la planta b: en funcié de la planta SI'A o B>150cm veure solucid ' / ' / —Ak=T 3,0cm<T<7,5cm —AkT
Veure reforgos en planta FFL-O17c Veure reforgos en planta FFL-O17c corresponent en planta. FFL-OO06c Veure reforgos en planta. FFL-003c Veure reforgos en planta. FFL-OO4c FFL-005c FLF-001c HA-25-B-20-Ic
DETALL 1 DETALL EXPLICATIU DETALL EXPLICATIU DISPOSICIO DETALL CAVALCAMENT I ESTAT DE CARREGUES LONGITUD DE PATILLES CRITERIS DE MUNTATGE CRITERIS DE DURABILITAT
CANVI DE NIVELL ~30CM ESTREPS EN JASSERES | NERVIS DE L'ARMAT DE REFORE EN LLOSES ANCORATGE VERTICAL (HA-25)
Armat basic . SALA D'ACTES/ESPERA En els creuaments entre pilars i forjats, hauran de
/[ llosa Llosa c=25cm SALA D’ACTES ey ’ ~ - - .
1¢=1 refor¢ c/40cm. 3¢=1 reforg c/~12cm. - > passar com a minim 3% de I'armadura del capitell Per tal de garantir I'exposicié no agressiva del
T T le=1 estrep T Pes propi 6,25 KN/m \ | i entre |'armadura del pilar, en les dues direccions. formigo:
~30 H Lsv Cdrreques permanents 1,00 KN/m” —L , N . . Segons la EHE i degut a la ubicacio geografica de
L \ = : P 3| pt P No s'admetra calgar les armadures inferiors amb I'edificacio (Lloret de Mar), tots els elements de
‘ ;L _ Lsv Sobrecarrega d s 4,00 KN/m ﬂ separadors dalgada inferior a "R ni superior a R formigd que no hagin d’estar protegits dels agents
\ Armat 10 = 50cm Sobrecdrrega de neu - KN/mz . I només .S’od.metr.om dos nivells d'armadura: un per atmosférics i de I'ambient exterior, passaran a ser
H ‘ ledb=1 estre S50 & base - 12 = 60cm P= H—-2r en forjats a la longitudinal i un altre per a la transversal. de formigé del tipus HA30/B/20/llla.
L / L @ de 4 bronqueps A i / 916 = 80cm TOTAL 11,25 KN/m? H—2r<P<40cm. en jasseres de cantell ' o
17 = 20 = 120cm Pi450 Caldra disposar suficients armadures de muntatge La direccid facultativa adoptard les mesures
F 30 # ] 25 = 190cm . per mantenir I'armadura superior o "R’cm de oportunes perqué aquests pe\emems estiguin
Armat basic Detall armat - - $32 = 310cm Llosa c¢=25cm TERRASSA r: recobriment (segons taula) distancia a la cara superior del forjat. carrectament protegits.
llosa 2016 B 2¢=1 reforg c/20cm. 4¢=1 reforg c/10cm. Lsv Lsy Lbv: Pes propi 6,25 KN/m” Les mides que al planol es donen entre Els forats adjacents a nervis perimetrals es faran
26327; estrep p10 = 25cm Carregues permanents 2,00 KN/mz paréntesis corresponen a la longitud del i sempre fora de 'ambit d’Qquests sense debilitar la En el cas que aquesta proteccio es realitzi
2012 e ranques Lo glé 912 = 30cm Sobrecarreqa d'Gs 2,00 KN/m?’ éfedf‘ﬂg fs;igeuode cada barra, SENSE la longitud seva seccié de formigd ni la seva armadura. m}itja‘.ngant pimtutef (tipust‘S\KQ, BETTQR o similar),
Pell Lb P16 = 40cm . na. . . s aplicard una pintura anticarbonatacic que
( ) v 620 = B0cm Sobrecdrrega de neu 1,00 KN/m? ' Si es fon’ forats nous que no figuren en aquests garantitzi una proteccié dels elements fins al
1e98c/10 i i T p25 = 95cm TOTAL 1125 B N\ota: Tots e\\s nervis embeguts.o d? vora, planols d'estructura es consultard a la D.F. abans menys 10 anys.
3016 La resta de casos es faran Segumt el mateix 632 = 155¢m s KN/m jasseres, etcetero, pO?’JECH’CH’W pOJUHGS inferiors | de poggr—\os en obra.
Lo . i \ final.
cmteh Sje momenc\o.tura superiors en el seu fina ) R: recobriment (segons taula)
Veure reforgos en planta FFL-OO8c Nota: I'estrep exterior passa tot sencer. FF-0O01c FLF-OO04c FLPS-0O01c L-004c FLF-O0Z2c FL-OO4c FL-O0O2c
DETALL 2 ESTAT DE CARREGUES ATENCIO ORIENTACIO GENERAL
FORATS VENTILAGIO A MUR
Forjat Llosa ¢=25cm ZONA E.T./GRUP ELECTROGEN , . . .
Consultar en planols darquitectura i replanteig la
- Pes propi 6,25 KN/m? posicio i/o forma dels elements representats en
H Cdrreqgues permanents 2,00 KN/m? aquest document. En aguest planol només s’acoten
- = les mides propies dels elements estructurals.
N Sobrecdrrega dUs 3,00 KN/m?
‘ ‘ Sobrecdrrega de neu ——— KN/m? Consultar en els plecs de condicions la ©
posada en obra de 'estructura metallica, i 5
ﬁ 2 = >< 65 ‘ TOTAL 1125 KN/m’ del formigd armat, i I'execucic dels forjats. o
E =
‘ ‘ Per tal de garantir que els elements de )
85 Llosa c=25cm OFICINES tancament no entrin en cdarrega, aquests, - %
‘ L ‘ Pes propi 6,25 KN/m’ e’xcepte indicacié contraria, no s’atracaran a o ‘
7 ca . 2.00 KN/ I'estructura.
drregues permanents , m SPS
0.50 ;
L L J Sobrecarrega dUs 3,00 KN/m? Els dibuixos que apareixen en els detalls sén
- - Sobrecarrega de neu ——— KN/m? esquematics i per tant no e;tan a espo\o.
Es deu fer cas a les cotes i mai amidar sobre
tNervi perimetral forat TOTAL 11,25 KN/m?” planol.
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=
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ATENCIO

CRITERIS D'ARMAT
LLOSA

DETALL CAVALCAMENT |

ANCORATGE HORITZONTAL (HA-25)

ARMATS EN FORJATS | JASSERES

CARACTERISTIQUES DE LLOSA
VOLADIS

CARACTERISTIQUES DE LLOSA

CONTROL D'EXECUCIO

TIPUS DE FORMIGO
HA-25/B/20/1

POSICIO DE CAVALCAMENT |

POSICIO DE CAVALCAMENT 11

FASE S

N s . . . (ARMATS INFERIORS) (ARMATS SUPERIORS) Cantell 20 cm Cantell 20—25cm Nivell Estadistic FORJAT
Consultar en planols darquitectura i replanteig la ) ) ) ——
pog]c\'é \/O forma dels elements repregemt@tg en Nervis pemmetm\s | embeguts VEURE DETALL Lsh (‘) Lsh (‘) Lsh (HO) Lsh (Hb) Lsh (Hb) = Classe de provetq Cilindriques -
aquest document. En aquest planol només s’acoten del forjat: - E; > Armadura bdsica Armadura bdsica 0| Temps de ruptura (dies) 71 28 CIMENT Tipus CEM 1-42.5
les mides propies dels elements estructurals. Coval . o 45 ’——ul‘ \;ul‘\ | L L | R [ Froatonc 5 - ‘ ) Classe Triturat
avalcaments no inferiors a reqliencia d’'assaigs segons pla ARID
e - ‘T T M S . . 5
Consultar en els plecs de condicions la cm excepte indicacié contraria. Lsh (1 Armats i Len (1 ANArmqts ﬁ Lsh (Ilb I‘ Superior #1612c/20cm Superior #1010c/20cm | | (extensic d’obra per assaig) ¢. qualitat Tgmghy max. 20 mm
posada en obra de .\’e)structu.r/a metallica, i . o . VEURE PLANTA . Sﬁ g% inferiors . Sﬁ é;) Superiors . Sﬁ <50) . . g 6 — En total Dosificacis Relacié A/C max 0.65
del formigd armat, i I'execucio dels forjats. Reforgos superiors i inferiors: e ZOgm o8 = 502? o8 = 602? Inferior #1912¢c/20cm Inferior #1210c/20cm N® de provetes per cada série 5 — ;8d§'23 - Ciment min 250 Kg/rm?’
- P 910= 25cm 910= 40cm ?10= 80cm - ! Consisténci T
Per tal de goromt\r. que e\\s elements de Segons Smdw@p en e\'detoH $12= 30cm $12= 45cm $12= 90cm Nervis perimetrals Veure detall Nervis perimetrals Veure detall 2 — reserva g N onsistencia ova
tancament no entrin en cqrrega,’qquests, complementari. Es disposaran $16= 40cm #16= 60cm $16= 120cm ; M Docilitat Compactacio Vibrat normal
excepte indicacié contraria, no s’atracaran a cada 40cm sempre que es tracti $20= 60cm $20= 85cm $20= 170cm CONTROL DE L ACER Normal Assent ;
I'estructura. d’un sol refor¢ i cada 20cm quan »25= 95cm p2b5= 135cm ®25= 270cm é @Z?end%@fgmmg 6-9 cm
- . ) es tracti de dos reforgos. #32= W55C”ﬁ @32= 2715cm #32= 430cm En planta tan sols s'indica la posicio En planta tan sols s'indica la posicio NOTA: O |Resistancia | Als 7 dies 17,5 N/mm?
Els dibuixos que apareixen en els detalls son I) El cavalcament de I'armat lla) Quan el cavalcament de llb) Quan el cavalcament de i valor de I'armadura de reforg i valor de I'armadura de reforg B P N N e :
esquematics i per tant no estan a escala. Creuetes de punxonaoment: VEURE DETALL inferior SEMPRE es fard coincidint I'armat superior es realitza en 'armat superior coincideix amb El control definit &s indicatiu i esta sotmes Caracteristical Als 28 dies 25 N/mm’
Es deu fer cas a les cotes i mai amidar sobre amb eixos de pilar. el centre de la jassera. els eixos del pilar. a la prevalencia del Pla de Control i Qualitat, Tipus d'Acer B 500 S
planol. Nota: En posicié d'adhergncia (1), Lbh serd igual que Lsh (I). En posici6 dadhergncia (II), Lbh serd igual que presenti la Direccié Facultativa. ACER it elaetic 500 N,/ mm?
a Lsh (lla).
L-003c FFL-005c FLFS-001c FFL-OO01c FFL-0O01c FL-001c NOTA:
CONTROL DE RECOBRIMENTS La dosificacidé presentada per la constructora
haurd de complir tots els preceptes que indica
I'EHE.
R R R . , i, ‘ . N
L'Gs d’additius i/o addicions no es permetrd
g 5 4 S T sense I'acceptacioé prévia de la D.F.
Instal.lacions
Sobrecarrega considerada: 3,25KN/m?” R B
45 e o o o >; COEFICIENTS DE PONDERACIO EN CONTROL NORMAL
B1 \ B3 B1 2620(180) B2 3025(355) 3920(215) B3 B1 B3 T , , , ,
*ﬁF i* *iwimfi@) . Tt 2¢20(385) — 12016(375) —2v16(215) *?F‘* A:f?:* - - e r Ambient: Classe especffica M.moroc.\o de la Re.S‘St' (.je\ For)m\go Ye=1,50
Arrét 2¢12(180) 2016(355) +2012(375) $12(215) 5 g | R=3,0cm d’eXpOSICié amb Minoracido de la Resisténcia de |'Acer ’}/S:W,W5
< (én er ;242”2(180) 2912(355) +2912(375) kg X lla R=3,5cm designacio: Majoracié de les accions permanents Ye=1,35
s s b R=4,0
% FWQUSO) +2610(375) (% & E E Ha R:475§2 Qa R=50cm Majoracié de les accions variables
DET 1 W g . —30 hm +2210(375) ‘ =) ‘:’ % S |o o ) b R=45cm Qb R=5,0cm i permanents de valor no constant Vea=1,50
ngitudinal / 1912(180) 2012(355) T2910(375) R o s s BIB5 5 \V; R=4 5cm Qc R=5,0cm
= "Tie120180) 212(355) T2R12(375) ‘ g it P ERREIN e _
M op1o0180) 3 & Q&R R ]
w0 ;ﬁ - : FZMZ(@O) 2916(355) T2812(375) ] 3 A N i ( ]
- /K B eI B 7H+2“’20(i°)7 2012(375) _ - I I 1 J
— * (e 1= L
474 ! F :? 2 TeleGa) [ —  _ B2S 10120129 (215) | - — . __B2»8E . — T ; T 3,0em<T<7,5cm AT
\DET 3 /: 2620(240) 1 54 P - o 2016(215) o % 54 i =& o < FLF-0OO1c HA-25-B-20-Ic
| — /T i 2620(240) |, |2¢16(180) L 2616(355) — _ 2020(215) |/ § | — R, & — _ <
) - pzam) avzoas0) ), | 20200015 |} J L ]
= ' JASSERA #BG 2020(240) i w 2 TE37) $B6 a S HB6 CRITERIS DE MUNTATGE CRITERIS DE DURABILITAT
BS 2016(240) BS BS
) T A | ]
ARRIBADA D ESCLA 2¢12(240)
(DEIXAR ESPERES) B ‘ En els creuaments entre pilars i forjats, hauran de
— < passar com a mMim 3¢ de I'armadura del capitell Per tal de garantir I'exposicié no agressiva del
% Recrescut h=35cm ‘ ‘ entre I'armadura del pilar, en les dues direccions. formigo:
™ Carrega considerada: 8,75KN/m? =) , . ) ) Segons la EHE i degut a la ubicacido geogrdfica de
DET QW : £ ‘ ‘ i3 No s.admetra calgar les aormadures inferiors amb I'edificacio (Lloret de Mar), tots els elements de
z seporodors’ d algada inferior a R’ ni superior a R formigd que no hagin d’estar protegits dels agents
;g ‘ ‘ o | només s admetran dos nivells d armadura: un per atmosférics i de I'ambient exterior, passaran a ser
;j a la longitudinal i un altre per a la transversal. de formigé del tipus HA30/B/20/llla.
2812(240
’ zmeizzxo; B ‘ =) Caldra disposar suficients armadures de muntatge La direccio facultativa adoptara les mesures
2620(240) 1 ? 2 per \mqmtemr I'armadura superior d R'cm de oportunes perqué aquests elements estiguin
57 ::I:ZQZO(24O) | g7 ! 2 57 distdncia a la cara superior del forjat. correctament protegits.
B9 2620(240) i B9 g ° B9 Els forats adjacents a nervis perimetrals es faran
/§7 _ ‘% %7 JE’ 4$7 JE’ sempre fora de I'ambit d’aquests sense debilitar la En el cas que aquesta proteccido es realitzi
Llosa Cantell=20cm 2920(240) . S o : : .
Arm.Sup #1612¢,/20 y—’iﬂ ‘ seva seccio de formigd ni la seva armadura. mitjancant pintures (tipus SIKA, BETTOR o similar),
rm.-up © wj . . s'aplicard una pintura anticarbonatacié que
Arm.Inf #1812c/20 2¢20(240) Si_es fan forats nous que no figuren en aquests garantitzi una proteccic dels elements fins al
2616(240) I ‘ pldnols destructura es consultara a la D.F. abans menys 10 anys.
% 2012(240) 1 de posar—los en obra.
= B ‘ @ R: recobriment (segons taula)
B 4 FL-OO04c FL-OO2c
7{[ o NOTA: R L g
: 2 — L'ARMAT LONGITUDINAL DE REFORGC DEL VOLADIS ¥ ;
30 S'ANCORARA A LA JASSERA DE CANTELL COM L’ARMAT ORIENTACID GENERAL
o1 BASIC DEL MATEIX, COM S’INDICA EN ELS DETALLS 1-2. s
()]
Hmmi\ z
- s /N
B10 B10 N B10
CONTRAFLETXA ENCOFRAT $ JEEBW2 $ JEHBWZ $ JEHBWZ
\O
‘®
o
£ ol
o =
o SPB
_|Instal.lacions
DET 4 Sobrecdrrega considerada: 3,25KN/m2
| B13 _ . B15 ) B13 2¢20(365) 2820(365) . B15 ) B13 . B15 {>
nnry JASSERA” 35X100~ - guis 555055 Ry T 38 1 Dimensio
\ | 8 \ 3 L-002c
& ~lalzlalalala &
‘ ‘ — ‘ o |o|o |o |o|o|o ﬁ‘
N o oo oo o |o a
o gigieele N
‘ ‘ oloje e |o|o |2 ‘ LLEGENDA
30 +1810(375) s le|s s |s|s |
30 | +1910(375) | | N e e e | B | S coNsuLTORS BIS ARQUITECTES
EZEE?ZZ; Heno(s79) () R &) DIRECTOR TECNIC DAVID BARCIA, ARG.
+1810(375) 9 JIEE i N ) CAP DEQUIP MARTA FARRUS, ARG.
2612(180) 2016(355) T1510(375) #12(215) %‘ ‘8’ 5| ® ;5‘ [ .- ] Recrescut / Sobrecarrega Asc%?gﬁf-l;%g:
B16 B16 2612(180) 2012(355) T1210(375) $12(215) B16 || SRR z% DESTRUCTURES
| 1B18 77777:&BW8 —~ —~ ~ ~ ~ - B18
H = & H2612(180) 2¢ﬁ(17‘0ﬂ§% YIS H SHT3 318l gl] JHHL ag BIS 3151
2812(180) 2012(170) o ) SIEZIglgl g EXPEDIENT 5
I E— - B17/ o o MY el m ¥ B1Y —
8 & NRARIREIR=1Rs MEMBRE N° 63 L-001c
5§
N| N N
o Llosa Cantell=25cm o
> Arm.Sup #1910c/20 2
N Arm.Inf #1810c/20 N
& &
] (J DET 5
n n
DET 5| Z <
- -
g S| 9
< <+ | S
N Sy
DET 6 q S| S
~ SN
. 2612(180 2612(170 9
N | | [B2° JASSERA|20X115 _ B21 BI9 | === (ﬁ ) v (}55) 5|B20 _B21 s 00 B20 _B21
TIT — JASSERA 30X80 | - ShE Eeeise) L £ a CHET £
o ! ! o T 2812(180) +2016(285) " 2612(355) ! slala
- -~ - m M| ™
= [, beT 7 = [ | [ SRSES
DET 6 ) X Llosa Cantell=20cm o X X 5 s s
N I Arm.Sup #1810c/20 N L — D
< < ~ o~
& Arm.Inf #1810c/20 & DET Rt
n n ololo
N[ N| N
= 2 R
K N I§ il N o L 388 o COMISSARIA A LLORET DE MAR
. Eaan - HE Enan - ] CHE T - )
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CRITERIS REFORG

PUNXONAMENT EN PANTALLES

CREUETES
DE PUNXONAMENT

DETALL CAVALCAMENT I
ANCORATGE HORITZONTAL (HA-25)

ARMATS EN FORJATS | JASSERES

CARACTERISTIQUES DE LLOSA

CONTROL D'EXECUCIO

TIPUS DE FORMIGO
HA-25/B/20/1

Punxonament A tots els pilars, excepte indicacid contrdaria en planta, es disposarda una creueta de POSICIO DE CAVALCAMENT | POSICIO DE CAVALCAMENT II ; T
punxonament formada per: l (ARMATS INFERIORS) (ARMATS SUPERIORS) Cantell 20-25cm Nivell Estadistic FORJAT
T Classe de proveta Cilindriques
Pilar de vora Pilar de cantonada  Pilar de cantonada Pilar de cantonada H-15 H Lszh (3‘) Lszh E‘) Lsh (lla) Lsh (lIb) Lsh (Iib) . F P - q CIMENT Tious CEM 1-42.5
_ _ _ _ _ _ _ > Armadura bdsica 0| Temps de ruptura (dies) 7 i 28 P :
B2-B25-B16 B1-B13-B15-B18 B3-B6 B17-B20 N — T T T, L = :
B19—-B23 8503;2822*824 6010 # F | | ‘ | E Freqlizncia d'assaigs segons pla ARID Classe - Triturat
?é,?ibzw&/wo 1e98c/15 1e3b®10c/10 a=25 Armats Armats Superior #1910c/20cm | | (extensio d'obra per assaig) c. qualitat Tamany max. 20 mm
{7% 1 0 Lsh (1) inferiors Leh (o) superiors Leh (IIb) © 6 — En total Dosificacis Relacis A/C max 0.65
’ q $6 = 15cm $6 = 25cm 6 = 50cm : 0 B . : P 5
8‘35%%& 85, H-15 H 8 = 20cm 8 = 30cm 8 = 60cm nferior #1910c/20cm N de provetes per cada série 5 - ZSd‘de'zs F Ciment min 250 Kg/m
\ \ . | »10= 25cm ?10= 40cm »10= 80cm - ! Consisténci T
\ T L %‘ e @1{23: igcm @1%: ggcm @1{23: ?ng Nervis perimetrals Veure detall 2 — reserva g Docilitat COHS‘S etmc‘i Vib tOVO |
- a=40 ®16= cm ®16= cm ®16= cm ; ompactacio ibrat norma
— 85 kf $20= 60cm $20= 85cm 20= 170cm CONTROL DE L ACER Normal \ hssentoment oo
T T 7~ $25= 9bcm p25= 13bcm $2b= 270cm . G Con d’Abrams
R L ) H_15 “ﬁ“ H #32= W55C”ﬁ @32= 2715cm #32= 430cm En planta tan sols s'indica la posicio NOTA: 0 [Resistencia | Als 7 dies 17,5 N/mm?
‘wm@ de creueta: I) El cavalcament de I'armat lla) Quan el cavalcament de llb) Quan el cavalcament de i valor de I'armadura de reforg TP N N L : :
85 | }\6(25?2, We3b¢80/10 | ‘L mferior. SEMPRE.GS fard coincidint 'armat superior es realitza en \’Qrmqt supeﬁor. coincideix amb El control definit és indicatiu | esta sotmes Caracteristical als 28 dies 25 N/mm?’
sl L Perllongament En pl\er; en .qué)\o creueta de punxonament no es p.ugui disposar segons detalls — =50 K— amb eixos de pilar. el centre de la jassera. els eixos del pilar. a la prevaléncia del Pla de Contraol i Qualitat, Tipus d’Acer B 500 S
. o nervw/ B per I'existéncia d'un forat, aquesta es collocard en diagonal. Nota: En posicio d'adherencia (1), Lbh serd igual que Lsh (I). En posicio d’adheréncia (II), Lbh sera igual que presenti la Direccio Facultativa. ACER Limit elastic 500 N,/mm?
Les mides indicades s6n minims a respectar. La partir de lo cara del pilar. a Lsh (lla).
FP-005c La D.F. verificara que la quantia final sigui equivalent a I'establerta en els planols. FP-007c FLFS-001c FFL-00 1o L0001 NOTA:
DETALL DETALL EXPLICATIU DETALL FORJAT TIPUS DETALL CRITERIS D'ARMAT CARACTERISTIQUES DE LLOSA CONTROL DE RECOBRIMENTS La dosificacio pfese”mdg per la CO”SWCFO@
REFORGOS OBERTURES EN FORJAT ESTREPS EN JASSERES | NERVIS NERVIS PERIMETRALS NERVIS EMBEGUTS LLOSA VOLADIS haurd de complir tots els preceptes que indica
I'EHE.
R R ; ; i, ‘ ..
M M < Cantell 20cm ﬁ# ﬁﬁ R L'Gs d’additius i/o addicions no es permetrd
| | Cercol 4916 le=1 1 Nervi imetrals i begut VEURE DETALL '
1e06 /10 e=1 estrep . . ervis penmetrals 1 embeguts g S S S sense | acceptacio prévia de la D.F.
I I evoc Armat superior Veure armat Armat superior Veure armat del forjat: Armadura basica
S I B A segons B segons B
[77 77] 20-30 Cavalcaments no inferiors a 45 R .
j‘ T cm excepte indicacid contraria. Superior #1912¢/20cm o o o o >; COEFICIENTS DE PONDERACIO EN CONTROL NORMAL
le4b=1 estrep >50 %~ H H ot Mi i6 de la Resist. del Formigé =1,50
| et | B @ de 4 branques /X i i Reforgos superiors i inferiors: VEURE PLANTA Inferior #1012c/20cm Ambient: Classe especifica noroel fe 9 meEs c or)m\go Ve=1,

\ \ { \ R=3,0cm d’exposicid amb Minoracid de la Resisténcia de I'Acer Vs=1,15
hffq \;77“ 5030 \ . . F B # F B % Segons S’imdicg en e\. detall Nervis perimetrals Veure detall lla R=3,5cm designacio: Majoracio de les accions permanents Vq=1,35
L - I Armat inferior complementari. Es disposaran b R=4,0cm - — - -

I I jv Armat inferior cada 40cm sempre que es tracti g R=4,5cm Qa R=5,0cm Majoracié de les accions variables Vea=1,50

. - <100 1e3b=1 estrep d’un sol refor¢ i cada 20cm guan b R=4,5cm Qb R=5,0cm i permanents de valor no constant ¢4

. . de 3 branques es tracti de dos reforgos. En planta tan sols s'indica la posicié v R=4,5cm Qe R=5,0cm

o o ! B: SEGONS PLANTA B: SEGONS PLANTA Creveies de punxonoment: VEURE DETALL i valor de I'armadura de reforg —T Ep—

T 20<A< 150 TANF <100 4 SI 25 < B < 40cm: 4916, 1ep6c/10 SI 25 < B < 40cm: 4916, 1ep6c/10 ( |
20—730 - 20-30 Lo resto de casos es faran sequint el mateix SI 40 < B < 65cm: 6816, 1e3bobc/10 SI 40 < B < 65cm: 6816, 1e3bobc/10 L J

i i . .
SI'A o B>150cm veure solucid criteri de nomenclatura. SI 85 < B < 95cm: 8216, We4b®6c/WO SI 65 < B < 95cm: 8916, We4b®6c/WO —AT 3,0cm<T<7,5cm —Ak=T
corresponent en planta. FFL-OO6C ota: l'estrep exterior passa tot sencer. FF-00 1c Veure reforcos en planta. FFL-OO3c Veure reforgcos en planta. FFL-OO4c FFL-OO5c FFL-OO1c FLF-OO1c HA-25-B-20-Ic
p p Nota: I'estrep exterior p tot S p S p
DETALL 1 DETALL 2 DETALL EXPLICATIU DISPOSICIO DETALL CAVALCAMENT I ESTAT DE CARREGUES LONGITUD DE PATILLES CRITERIS DE MUNTATGE CRITERIS DE DURABILITAT
JASSERA 30X75 JASSERA 30X75 DE L'ARMAT DE REFORG EN LLOSES ANCORATGE VERTICAL (HA-25)
Llosa c=25cm COBERTA PLANA En els creuaments entre pilars i forjats, hauran de
: : = = ~ agssar com a minim e l'armadura del capite er tal de garantir I'exposicié no agressiva de
Armett llosa balcons Armett llosa balcons . . 16=1 reforc c/40cm. 3¢=1 reforc c/~12cm. . (MANTEN\MENP D 36 de | d del pitell Per tal de g tir I'exp g del
Superior #1012/20 Superior #1912/20 T Pes propi 6,25 KN/m | l entre I'armadura del pilar, en les dues direccions. formigo:
Inferior #1912/20 Inferior  #1012/20 Lsv Carregues permanents 200 KN/mz b , ) ) Segons la EHE i dequt a la ubicacio geografica de
* . \ = : P 3| pt P No s'admetra calgar les armadures inferiors amb I'edificacio (Lloret de Mar), tots els elements de
S 55 ~55 ;L _ Lsv Sobrecarrega d s 1,00 KN/m ﬂ separadors dalgada inferior a "R ni superior a R formigd que no hagin d’estar protegits dels agents
. o] T 4016 R i Armat 10 = 50cm Sobrecarrega de neu 1,00 KN/m?* | només s'admetran dos nivells d'armadura: un per atmosfeérics i de I'ambient exterior, passaran a ser
30 1 Tep6c/10 /bese H 12 = 60cm — 0.5 o P= H-2r en forjats a la longitudinal i un altre per a la transversal. de formigé del tipus HA30/B/20/llla.
N o $16 = 80cm > KN/m H—2r<P<40cm. en jdsseres de cantell
o - T Detall armat: ZOMD Detall armat: i 920 = 120cm Pi450 Caldra dispgseyf suficients Grmgdures Sﬁe”muntatge La direccié facultativa adoptard les mesures
75 ‘ H . o 3620 T e . o 3620 925 = 190cm B ) per mqmtemr I'armadura superior @ Rcm de oportunes perqué aguests elements estiguin
. N N F vV T - 932 = 310cm Llosa c=20cm TERRASSA r: recobriment (segons taula) distancia a la cara superior del forjat. correctament protegits.
g L 4612 K- 30 > . o 4612 20=1 reforg c/20cm. 4¢=1 refor¢ c/10cm. Lsv Lsv Lbv: Pes propi 5,00 KN/m’ Les mides que al planol es donen entre Els forats adjacents a nervis perimetrals es faran
L e o @ @ p10 = 25cm Carregues permanents 2,00 KN/mz paréntesis corresponen a la longitud del i sempre fora de 'ambit d’Qquests sense debilitar la En el cas que aquesta proteccio es realitzi
., . (pell) ., . (pell) Lol Al@ »12 = 30cm Sobrecarrega d’ds 2,00 KN/m? tram recte de cada barra, SENSE la longitud seva seccid de formigd ni la seva armadura, mitjangant pintures (tipus SIKA, BETTOR o similar),
L 50% Lbv 216 = 40cm N : 5 de la patilla. ) . s’aplicard una pintura anticarbonatacié que
/ / 7’? 620 = B0cm Sobrecdrrega de neu 1,00 KN/m Note Tot ‘ ' . . J S‘\ es‘ fodn’ f(zmti nous que no‘t ﬂguren‘ eB FOquebsts garantitzi una proteccié dels elements fins al
1e3b810c/10 1e3b310c/10 — otar fols els nervis embeguts o de vora, pldnols destructura es consultara a la D.F. abans 10 .
/ e o ¢ 3020 / e o ¢ 3020 g%g B ?gg?m TOTAL 10,00 KN/m? jasseres, etcétera, portaran patilles inferiors i de posar—los en obra. menys anys
superiors en el seu final. ) ,
Veure reforgos en planta FFRB-0O0O4c Veure reforgos en planta FFRB-0O0O4c FLF-OO04c FLPS-0OO1c L-004c FLF-OD2Z2c R: recobriment (segons taula) FL-OO4c FL-O0O2c
DETALL 3 DETALL 4 DETALL 5 DETALL 6 ESTAT DE CARREGUES ATENCIO DRIENTACIO GENERAL
JASSERA 35X50 JASSERA 35X100 JASSERA 20X60 JASSERA 20X115
k- 35 — 20 k— —1 20 k— Llosa c=25c¢m OFICINES o , ,
— — Consultar en planols darquitectura i replanteig la
? ? Pes propi 6,25 KN/m’ posicio i/o forma dels elements representats en
L Cdrreqgues permanents 2,00 KN/m? aquest document. En aquest pldnol només s acoten
4920+2912(pell) L ] = = / 3 les mides propies dels elements estructurals.
1e$8c/10 T 60 Detall armat Sobrecdrrega dUs 3,00 KN/m
Detall armat Lo Sob S q 2 .
p I 1100 H — 2825 obrecdrrega de neu ——— KN/m Comsg\tor embe\s dp\e‘c)s ?e iomd\cwomts\‘ \‘0 . ©
32025 115 posada en obra de lestructura metallica, i B
50 |b N L L TOTAL 11,25 KN/m? del formigdo armat, i l'execucid dels forjats. S 2
S
T 3 q Per tal de garantir que els elements de ) ,:‘IH
H Detall armat T " 18612 tancament no entrin en cdrrega, aquests, a ‘
F # ;L 6012 2616 H (pell) excepte indicacié contraria, no s'atracaran a o S P B
35 ——) l 1 (pell) 1 L \P I'estructura.
1e88c/10 -
1e$10c/10 L ] 2612 1e®12¢c/20 L Els dibuixos que apareixen en els detalls son
\ \\ esquematics i per tant no estan a escala.
(pell) 9 P
Es deu fer cas a les cotes i mai amidar sobre
b 42025 2616 b8 2025 planol. {>
1% Dimensid
Veure reforgos en planta FFR-O16c Veure reforgos en planta FFL-O29c Veure reforgos en planta FFL-O028c Veure reforgos en planta FFL-O29c L-004c L-003c L-002c

DETALL 7

CANVI DE NIVELL —60CM

Armat bdasic

1

[HOSO

F e 9
| ||
~60 F] T
p b Detall armat
e 3020
H /
v re— ]
6812
30 b q
Armat bds'oy F % (Pell)
llosa
We¢80/20/ 5590
Veure reforcos en planta FFL-008c
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DET 1

DET 2

DET 2

DET 3

DET 1
B1 B2 B3
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el -
B18
B16 ' JASSERA 20X60 ‘BW JASSERA | 20X60 ‘
DET 3

FASE S

DETALL CAVALCAMENT I
ANCORATGE HORITZONTAL (HA-25)

ARMATS EN FORJATS | JASSERES

CARACTERISTIQUES
FORJAT UNIDIRECCIONAL "IN SITU"

CARACTERISTIQUES DE LLOSA

CONTROL D'EXECUCIO

TIPUS DE FORMIGO
HA-25/B/20/1

POSICIO DE CAVALCAMENT |

POSICIO DE CAVALCAMENT 11

(ARMATS INFERIORS) (ARMATS SUPERIORS) TIPUS DE CASSETONS FORMIGO Cantell 25cm Nivell Estadistic FORJAT
Lsh (1) Lsh (1) Lsh (lla) Lsh (IIb) Lsh (IIb) o Classe de proveta Cilindriques
— — — @ MIDES CASSETONS 30X70X23 cm Armadura basica 0| Temps de ruptura  (dies) ~ 1 o8 CIMENT Tipus CEM 1-42.5
A ] s e L | .
’——’7 ‘L‘ = e ‘ a— I | R . ; . . Classe Triturat
‘ | CANTELL (H+h) 30+5 cm M | Frequéncia d'assaigs segons pla ARID -
Armats Armats Superior #1910c/20cm | | (extensio d'obra per assaig) c. qualitat Tamany max. 20 mm
Lsh (1) inferiors Lsh (lla) superiors Lsh (lib) AMPLADA NERVIS 15 cm G 5~ En total Dosificacis | Relacis A/C max 0.65
$6 = 15cm $6 = 25cm 6 = 50cm : 0 B . : P 5
98 = 20cm $8 = 30cm 98 = 60cm INTEREIX 85 cm Inferior #1¢10¢/20cm N°® de provetes per cada serie |2 — /_dies F Ciment_min 250 Kg/m
10= 25cm 10= 40cm 10= 80cm 2 — 28 dies o Consistancia Tova
?12= 30cm ?12= 45cm ?12= 90cm Nervis perimetrals Veure detall 2 — reserva R .
p16= 40cm p16= 60cm »16= 120cm ARMADURA A LA CAPA DE COMPRESSIO: CONTROL DE L'ACER N : M Docilitat Compactacio Vibrat normal
520= B0om $20= 85c¢m $20= 170cm MALLA ELECTROSOLDADA DE 1#6c /30 orma ‘ Assentament 69
925= 95cm p25= 135¢cm 925= 270cm EN ACER B 500 T G Con d’Abrams -0 oem
) o 155C”ﬁ ) R ) [ En planta tan sols s'indica la posicio RO O | Resistancia Als 7 dies 17,5 N/mm?’
|) El cavalcament de | armat lla) Quan el cavalcament de llb) Quan el cavalcament de i . i valor de I'armadura de refor L R R o :
inferior SEMPRE es fard coincidint 'armat superior es realitza en I'armat superior coincideix amb S\MPLESAREA'\ﬁEe%ROAr) BASICA NWE;V‘ZS' ¢ Bl control definit és indicatiu | esta sotmes Caracteristica) als 28 dies 25 N/mm’
amb eixos de pilar. el centre de la jassera. els eixos del pilar. ||| 2T AR e o la prevaléncia del Pla de Control i Qualitat, Tious d'Acer 5 500 S
o, o . N o . PERIMETRALS o DOBLES... VEURE DETALL : . . . ACER -
Nota: En posicio d'adherencia (1), Lbh serd igual que Lsh (I). En posicio d’adheréncia (II), Lbh sera igual (EN PLANTA NOMES S'INDIQUEN ELS REFORCOS) que presenti la Direccio Facultativa. Limit elastic 500 N/mm?
a Lsh (lla).
FLFS-0O01c FFR-0O01c FFL-0O1c FL-0O01c NOTA:
ATENCIO CRITERIS D'ARMAT CRITERIS D'ARMAT CONTROL DE RECOBRIMENTS Lo dosificacic presentada per o constructora
FORJAT UNIDIRECCIONAL LLOSA haurd de complir tots els preceptes que indica
El replanteig de cassetons es realitzara atenent les R R 'EHE.
Consultar en planols d’arquitectura i replanteig la COte..S indicades a la planta i es disposaran les ﬁ# ﬁﬁ R L'Gs d'additius i/o addicions no es permetrd
posicio i/o forma dels elements represemtots) en seglients armadures: Nervis perimetro\s I embeguts VEURE DETALL 3 g 5 5 9 jﬁ sense |'acceptacio prévia de la D.F.
aquest document. En aquest pldnol només s acoten del forjat:
les mides propies dels elements estructurals.
prop * Graella a la capa de compressid: #106c/30 Cavalcaments no inferiors a 45 R .
Consultar en els plecs de condicions la * Cavalcaments no inferiors a 30cm cm excepte indicacié contraria. e o o o L COEFICIENTS DE PONDERACIO EN CONTROL NORMAL
osada en obra de l'estructura metallica, i * Nervis perimetrals del forjat: VEURE DETALL ) : 5 : a6 —
Ze\ formigé armat, i l'execucié dels forjats. * Interiors i exteriors. Reforgos superiors i inferiors: VEURE PLANTA Ambient: Classe especifica Minoracit de la Resist. del For)m\go Ve=1,50
* Excepte indicacid contraria. [ R=3,0cm d’eXpOSICié amb Minoracio de la Resisténcia de |'Acer ’}/S:W,W5
Per tal de garantir que els elements de * Cavalecaments no inferiors a 45cm Segons s'indica en el detall lla R=3,5cm designacio: Majoracié de les accions permanents Ve=1,35
tancament no entrin en cdarrega, aquests, * Armadura bdsica dels nervis: 1812 inferior complementari. Es disposaran b R=4,0cm 2 '
excepte indicacié contrdria, no s’atracaran a * En tota la seva longitud. ) cada 40cm sempre que es tracti lla R=4,5cm Qa  R=5,0cm Majoraci6 de les accions variables -150
I'estructura. * Cavalecaments no inferiors a 40cm dintre d’un sol refor¢ i cada 20cm quan Nl R=4,5cm Qb R=5,0cm i permanents de valor no constant Voa=1,
dels capitells i a 60cm fora. . es tracti de dos reforgos. v R=4,5cm Qe R=5,0cm
Els dibuixos que apareixen en els detalls son * Reforgos superiors inferiors dels nervis: . — T -
esquematics i per tant no estan a escala. * Segons sindica al planol complementari. Creuetes de punxonament: VEURE DETALL [ 1
Es deu fer cas a les cotes i mai amidar sobre * Cieuetes de punxonament:
planol. Segons s’indica al detall annex. L J
AT 3,0cm<T<7,5¢m —ART
L-003c FFR-00O5c FFL-005c FLF-0OO1c HA-25-B-20-Ic
CRITERIS DE MUNTATGE CRITERIS DE DURABILITAT
En els creuaments entre pilars i forjats, hauran de
passar com a minim 3¢ de I'armadura del capitell Per tal de garantir I'exposicié no agressiva del
entre I'armadura del pilar, en les dues direccions. formigo:
, N . . Segons la EHE | degut a la ubicacido geografica de
No s'admetra calgar les armadures inferiors amb I'edificacio (Lloret de Mar), tots els elements de
seporodors’ d algada inferior a R’ ni superior a R formigd que no hagin d’estar protegits dels agents
| només s admetran dos nivells d armadura: un per atmosférics i de I'ambient exterior, passaran a ser
a la longitudinal i un altre per a la transversal. de formigé del tipus HA30/B/20/llla.
Caldra diSp(?SOf suficients Ofquwes Sﬁe”muntatge La direccio facultativa adoptara les mesures
per mqmtemr I'armadura superior d R'cm de oportunes perqué aquests elements estiguin
distdncia a la cara superior del forjat. correctament protegits.
B1 B2 53 B1 B2 53 Els forats odjocemyts a ne’rvis perimetrals eS'fO?’OH ‘ -
sempre fora de I'admbit d aquests sense debilitar la En el cas que aquesta proteccio es realitzi
;F er ,:sj, :P er ﬁ% seva seccio de formigd ni la seva armadura. mitjancant pintures (tipus SIKA, BETTOR o similar),
- - - - PR . . s'aplicard una pintura anticarbonatacié que
- - - - 2 S‘\ es fan forats nous que no ﬂguren en aguests garantitzi una proteccié dels elements fins al
o pldnols destructura es consultara a la D.F. abans menys 10 anys.
T - - - T - - - s de posar—los en obra.
o~
>< >< R: recobriment (segons taula)
= — = — FL-OO04c FL-OO2c
2012(180)_ B25  2s16(355) 2672(215) — B25 — ORIENTACIO GENERAL
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CREUETES
DE PUNXONAMENT

DETALL CAVALCAMENT |

ANCORATGE HORITZONTAL (HA-25)

ARMATS EN FORJATS | JASSERES

EARAETERiETIUES

FORJAT UNIDIRECCIONAL "IN SITU"

CARACTERISTIQUES DE LLOSA

CONTROL D'EXECUCIO

TIPUS DE FORMIGO
HA-25/B/20/1

punxonament formada per:

Pilar de vora
B17

4012
1e®8c/15

La partir de la cara del pilar.

A tots els pilars, excepte indicacio

contraria en planta, es disposara

una creueta de

Pilar de cantonada
B13-B15—-B16—B18

4012
1e®8c/15 . [ ] o~
H—15 H
85%%/R T L
‘ B a=25

En pilars en quée la creueta de punxonament no es puqui disposar segons detalls
per I'existéncia d'un forat, aguesta es col.locard en diagonal.

La D.F. verificara que la quantia final sigui equivalent a I'establerta en els planols.

FP-0O07c

POSICIO DE CAVALCAMENT |

(ARMATS INFERIORS)

POSICIO DE CAVALCAMENT 11

(ARMATS SUPERIORS)

Lsh (1) Lsh (1) Lsh (lla) Lsh (llb) Lsh (llb)
k— k— k—
|
Armats i ANArmats ﬁ I‘
Lsh (1) inferiors Lsh (lla) superiors Lsh (Ilb)
6 = 15cm 6 = 25cm 96 = 50cm
28 = 20cm 8 = 30cm 28 = 60cm
210= 25cm »10= 40cm »10= 80cm
912= 30cm ?12= 45cm 912= 90cm
»16= 40cm »16= 60cm »16= 120cm
$20= 60cm »20= 85cm $20= 17/0cm
»25= 95cm p25= 135cm »25= 270cm
932= 155cm 032= 215cm 032= 430cm
\) El cavalcament de \’Qrmqt o lla) Quan el cavalcament de llb) Quan el cavalcament de
inferior SEMPRE es fara coincidint I'armat superior es realitza en I'armat superior coincideix amb

amb eixos de pilar.

Nota: En posicio d'adherencia (1), Lbh sera igual que Lsh (I).

a Lsh (lla).

el centre de la jdssera.

els eixos del pilar.

En posicio d’adheréncia (), Lbh sera igual

FLFS-001c

TIPUS DE CASSETONS

FORMIGO

MIDES CASSETONS

30X70X23 cm

CANTELL (H+h) 3045 cm
AMPLADA NERVIS 15 cm
INTEREIX 85 cm

EN ACER B 500 T

ARMADURA A LA CAPA DE COMPRESSIO:
MALLA ELECTROSOLDADA DE 1#6¢/30

SIMPLES (inferior).............
PERIMETRALS o DOBLES...

ARMADURA BASICA NERVIS:

1812

VEURE DETALL

(EN PLANTA NOMES S’INDIQUEN ELS REFORGOS)

FFR-0OO1c

Cantell 25cm

Armadura bdsica

Superior #1010c/20cm

Inferior #1010c/20cm

Nervis perimetrals Veure detall

En planta tan sols s'indica la posicio
i valor de I'armadura de reforg

FFL-001c

Nivell Estadistic
o Classe de proveta Cilindriques
0| Temps de ruptura (dies) 7 i 28
R . : .
\ | Freqgiiencia dassaigs segons pla
| | (extensio d'obra per assaig) c. qualitat
8 6 — En total
o S 2 — 7 dies
N® de provetes per cada serie 5 _ 58 ges
2 — reserva
CONTROL DE L’ACER Normal

NOTA:

£l control definit és indicatiu i estd sotmes
a la prevaléncia del Pla de Control i Qualitat,

que presenti la Direccido Facultativa.

FL-001c

FORJAT
CIMENT Tipus CEM 1-42.5
. Classe Triturat
ARITD
Tamany max. 20 mm
Dosificacis Relacio A/C max 0.65
F Ciment min 250 Kg/m?®
0 Consisténcia Tova
!\RA Docilitat Compactacio Vibrat normal
| Assentament _
c Con d’Abrams 6-9 cm
O | Resistancia Als 7 dies 17,5 N/mm?”
Caracteristica| A5 28 dies 25 N/mm?
Tipus d'Acer B 500 S
ACER -
Limit elastic 500 N/mm
NOTA:

CRITERIS REFORG

PUNXONAMENT EN PANTALLES

DETALL EXPLICATIU

ESTREPS EN JASSERES | NERVIS

LONGITUD DE PATILLES

DETALL
NERVIS EMBEGUTS

EARAETERiETIUES

FORJAT UNIDIRECCIONAL "IN SITU"

CRITERIS D'ARMAT
LLOSA

CONTROL DE RECOBRIMENTS

I'EHE.

La dosificacidé presentada per la constructora

haurd de complir tots els preceptes que indica

Punxonament _ R R , .
i TIPUS DE CASSETONS FORMIGO R L'Gs d’additius i/o addicions no es permetrd
le=1 estrep \ | Nervis perimetrals i embeguts VEURE DETALL - = = = ’ s S0
I Armat superior Veure armat MIDES CASSETONS 30X70X23 cm del forjat: sense lacceptacio prévie de la D.F.
3¢ pt P segons B
CANTELL (H+h) 3045 cm Cavalcaments no inferiors a 45 R
cm excepte indicacido contrdaria. < -] o -] >; COEFICIENTS DE PONDERACIO EN CONTROL NORMAL
Tedb=1 estre S50 & P= H—-2r en forjats H AMPLADA NERVIS 15 cm ) . ./ . o _
@ de 4 brgnqueps A H—2r<P<40cm. en jdsseres de cantell 1 Reforgos superiors i inferiors: VEURE PLANTA Ambient: Classe especifica :AA.moroc.\/o dde‘\e ;e.s‘i' Qe\ dFor‘)m;go zc 1?:
{ Pt450 INTEREIX 85 cm ’ \ R=3,0cm d’exposicié amb inoracio de la Resisténcia de cer s=1,
F B % Segons s indica en el detall lla R=3,5cm designacio: Majoracio de les accions permanents Vg=1,35
r: recobriment (segons taula) o ARMADURA A LA CAPA DE COMPRESSIO: complementari. Es disposaran b R=4,0cm Majoracié de | i iabl
ﬁ 85 f1 Les mides que al planol es donen entre Armat inferior MALLA ELECTROSOLDADA DE 1#6c/30 cada 40cm sempre que es tracti lla R=4,5cm v nooem .OJOVGC\O o e e Va.q=1,50
: 1e3b=1 estre 5 i~ P ~ EN ACER B 500 T d’un sol refor¢ i cada 20cm quan b R=4,5cm Qb R=5,0cm i permanents de valor no constant ’ ’
T AT P paréntesis corresponen a la longitud del . _ Q R=50
NARNNENNRI AN ARNARNAEN de 3 branaues . es tracti de dos reforgos. \Y R=4,5cm c ,ucm
T ‘wmg de creueta: q tram recte de cada barra, SENSE la longitud -
85 | 6612, 1e3b88c/10 de la patilla. B: SEGONS PLANTA ARMADURA BASICA NERVIS: Creuetes de punxonament: VEURE DETALL T T
Lo L PerHo,m ament . SI 25 < B < 40cm: 4916, 1ep6c/10 SIMPLES (inferior)............. 1612 ( |
nervi ’ Lo resta de casos es faran sequint el mateix JNGOStSéreTsOtSetec‘éSteiirwSOret?rzemguptjti\?esdem:;:g’rs i Sl 40 < B < 65cm: 6016, 1e3bo6e/10 PERIMEIRALS © DOBLES... VEURE DETALL { J
Les mides indicades sén minims a respectar. criteri de nomenclatura. superiors en el seu final. SI 65 < B < 95cm: 8916, Te4bsbe/10 (EN PLANTA NOMES S'INDIQUEN ELS REFORGOS) — k=T 3.0cm<T<7,5cm —Ak=T
FP-005c Nota: l'estrep exterior passa tot sencer. FF-00 1c FLF-OD2c Veure reforgos en planta. FFL-O04c FFR-OO 1c FFL-005c FLF-001c HA-25-B-20-Ic
DETALL DETALL DETALL DETALL DETALL DETALL FORJAT TIPUS CRITERIS DE MUNTATGE CRITERIS DE DURABILITAT
ZONES REFORGCADES A TALLANT REFORGCOS OBERTURES EN FORJAT NERVIS PERIMETRALS NERVIS EMBEGUTS FORJAT TIPUS NERVIS PERIMETRALS
m m En els creuaments entre pilars i forjats, hauran de
| | Cércol 4816 Veure armat passar com a minim .3‘25 de I'armadura d?‘ CQPWGH Per tal de garantir I'exposicié no agressiva del
h 1ed6c,/10 #126c/30 Veure armat #106¢/30 Reforg ) entre |'armadura del pilar, en les dues direccions. formigo:
. . segons B Armat superior Veure armat , R . . Segons la EHE i degut a la ubicacio geografica de
- R e R R A h h segons B No s admetra calgar les armadures inferiors amb I'edificacié (Lloret de Mar), tots els elements de
— 1 J #W@ESC/BO ) . . noe . non
L - 20—-30 = \ Y N — seporodors’ d algada inferior a R’ ni superior a R formigd que no hagin d’estar protegits dels agents
| | j* T I — “ [ h T | només s admetran dos nivells d armadura: un per atmosférics i de I'ambient exterior, passaran a ser
H | s \ B H B ‘ ‘ H H ‘ H T < = H a la longitudinal i un altre per a la transversal. de formigé del tipus HA30/B/20/llla.
| L‘ . A — H ‘ ‘ H H ‘ ‘ l Caldra diSp(?SOf suficients qudwes Sﬁe”muntatge La direccio facultativa adoptara les mesures
- — - — 15 % k 70 * B % A4 ° ° \ F B # per mantenir I'armadura superior a "Rcm de oportunes perqué aquests elements estiguin
‘ Li*T ————— fiiJ 20-30 B | | Armat inferior distdncia a la cara superior del forjat. correctament protegits.
\ I I <100 —115 70 Els forats adjacents a nervis perimetrals es faran
?e;%rg/weo tallant | | . lonta (min. 25¢m) 5 anta (min. 25cm) sempre fora de |'ambit d’aquests sense debilitar la En el cas que aquesta proteccido es realitzi
eboe L | L | ~segons planta {min. zocm ~segons planta {min. zocm Armat bdsic 3: SEGONS PLANTA seva seccio de formigé ni la seva armadura. mitjangant pintures (tipus SIKA, BETTOR o similar),
N N J Si 25 < B < 40cm: 4416, 1ep8c/10 Si 25 < B < 40cm: 416, 1e#8c/10 1612 inferior ’ . . s'aplicard una pintura anticarbonatacié que
T o<a<iso '\ <100 | Si 40 < B < 65cm: 6816, 1e3b#8c/10 Si 40 < B < 65cm: 6916, 1e3b¢8c/10 SI 25 < B < 40cm: 4916, 1es6c/10 Si_es fan forats nous que no figuren en aquests garantitzi una proteccid dels elements fins d
Nota: Es collocara reforg a tallant en 20-30 T 20-30 Si 65 < B < 100cm: 8016, 1e4b®8c/10 Si 65 < B < 100cm: 8016, 1e4b®8c/10 SI 40 < B < 65cm: 6616, 1e3bs6e/10 planols destructura es consultara a la D.F. abans menys 10 anys.
cadascun dels nervis simples indicats SI A o B>150cm veure solucis Si 100 < B < 120cm: 10916, 1e4b#8c/10 Si 100 < B < 120cm: 10816, 1e4b88c/10 SI 85 < B < 95cm: 8616, 1e4bsbec/10 de posar—los en obra.
amb trama a la planta. : i
’ FFR-O10c corresponent en planta. FFL-OO6C Veure reforgos en planta FFR-OD3c Veure reforgos en planta FFR-D04c FFR-O002c Veure reforgos en planta. FFL-003c R: recobriment (segons taula) FL-OO4c FL-OO2c
DETALL 1 DETALL 2 DETALL EXPLICATIU DISPOSICIO DETALL CAVALCAMENT I ESTAT DE CARREGUES ATENCIO ORIENTACIO GENERAL
JASSERA 30/50X135 JASSERA 20X135 DE L'ARMAT DE REFORC EN LLOSES ANCORATGE VERTICAL (HA-25)
, ) COBERTA PLANA
4+ 30-50 Detall armat = 20 k- Detall armat UNID. IN SITU’ ¢=30+5¢cm (MANTENIMENT) i S . . /\
e — 16=1 reforc c/40cm. 36=1 reforc c/~12cm. : 2 Comtstu\tqr en pldnols d arquitectura i replanteig la
AN 2 T Pes propi 4,70 KN/m posicio i/o forma dels elements representats en
s 3025 s 2025 Lsv Carregues permanents 2,00 KN/m? aquest document. En aguest planol només s’acoten
L J L J — = les mides propies dels elements estructurals.
;L - Lsv Sobrecdrrega d Us 1,00 KN/m? SP W
| ‘ 3 4 I | Te®12¢/20 | 4 Armat 10 = 50cm Sobrecarrega de neu 1,00 KN/m2 Consultar en els plecs de condicions la ©
\ base o 12 = 60cm TOTAL 810 5 posada en obra de l'estructura metallica, i 5 % %
3 1 ) < 916 = 80cm ’ KN/m del formigd armat, i I'execucic dels forjats. o
b 41135 b 41135 8012 = 20 = 120cm £ -
10012 (pell) T $25 = 190cm COBERTA PLANA Per tal de garantir que els elements de =) _
L J [ 1 (pell) L | I ] - - 32 = 310cm Llosa c=25cm (MANTENIMENT) tancament no entrin en cdarrega, aquests, & ‘
20="1 refor¢ c/20cm. 4¢=1 refor¢ c/10cm. . Pes propi 6,25 KN/m’ e’xcepte indicacié contraria, no s atracaran a
b q . J Lsv Lsv Lbv: I'estructura.
b b — glé $10 = 25cm Carregues permanents 2,00 KN/m?*
We¢WOC/W5\, 1 UD 3816 - glé - igcm Sobrecarrega d’Us 1,00 KN/m?* Els dibuixos que apareixen en els detalls son
Lbv = cm S esquematics i per tant no estan a escala.
— — _ Sob d 2 9 P
o | — T e e — 1,00 KN/m Es deu fer cas a les cotes i mai amidar sobre
oo J 3025 F 50—70 # L 43825 g%g = ?ggm TOTAL 10,25 KN/m? planol.
1e98¢/10 - e —— - D
1% Dimensid
Veure reforgos en planta FFL-O29c Veure reforgos en planta FFL-O029c FLF-OD4c FLPS-0O01c L-004c L-003c L-O002c
DETALL 3 DETALL 4 DETALL 5
JASSERA 20X60 JASSERA 30-35X100 JASSERA 35X135
B I S coNsuLTORS BIS ARQUITECTES
— 20 k- rh il .
DIRECTOR TECNIC DAVID GARCIA, ARQ.
e 3 Detall armat ) CAP DEQUIP MARTA FARRUS, ARG.
T ~40 ASSQCIACIO DE
i D B D @ L e GonsuLToRs
r 1 e 30 DESTRUCTURES
60 AL = — ~=
T | bl | * | or EXPEDIENT BIS 3151
b b [
N 100 I ] Detall armat - , MEMBRE N° 63 L-001c
4920 b q
Detall armat I ] 10012
2616 Lt T I (pell)
8016 35
1e98c/10 - L 30 (pell) AL
ell \ / q
(petl) le4bs10c/15 L 1e810c/15
35 —
2016 Reforgos situats a L b d d4925+4025 e 3925
Veure reforcos en planta FFL-O28c 2" capa 3cm T (REFORC) Veure reforgcos en planta
COMISSARIA A LLORET DE MAR
PROJECTE BASIC | EXECUTIU DEL CENTRE DE SERVEIS DE POLICIA -
LOCAL I PROTECCIO CIVIL
Av/ de les Alegries, 17310 Lloret de Mar
BLOC B - SOSTRE PLANTA PRIMERA
DETALLS FORJAT
ALS/E A3S/E | omee TONICODINA
2010-015 COMISSARIA LLORET PL/1505 28-Abril-2011 ELS ARQUITECTES

CODINA PRAT VALLS | ARQUITECTES ASSOCIATS S.L.P.
C/ BARCELONA, nim. 90 local GRANOLLERS 08400 Tel93 870 55 83 Fax 93800212 cpva@cpvannet

Joan Prot, Toni Codina




VENTILACIO AMB
REIXES INTUMESCENT

EL CLIENT

JOAN PRAT TON CODINA

ELS ARQUITECTES

AF 200x%150 ) 9 MUNTANT D'APORTACIO
X ] D'AIRE DE PLANTA SUPERIOR
7 J/ A VESTIBUL SOTERRANI
APORTACIO D’AIRE DE ¥
VENTILACIO D’APARCAMENT |
REO4
: . . = — 12 295
rew % T !
N pm = JIUUUUUUE] :
| - — | N A ki - :
/ - \ A 1500x400 RIOT RIOT RIOT N
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A.200x150 é !
9
4.03 S
5 ~
. @ 2 o - ® ® — 5
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= UEE) o
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A
REO4
| 205 ||
— o
- Jrrezszzez: ] o | 11[[] 12 b (R — 15 7 18 19[]] 22[ | 23 24 ‘ iy
) x
maqumnan TP E— 1 3
. a ‘ \ s}
: poude RN 1 ] ]
REODEbombei I —
5>
_ J REO4
- @ECM REO4 285 2
REO4 RBEG%4 R:5E6%4 S5 L
369 L AH.1200x400 REQ4 S
= 850x400 295 REO4 @
N 350x400 [ ©00x400 r ] ‘ 298 REO4 REQ4 ©
§ i —— = — ]
== ] AH.1200x400
g X 900x400 800x400ﬁ 700x400 800x400 /I’;
CENTR REO4 il — — Y
=o[ ] DE C 150 DOL| % Z 7 - VA X771 -
2 i >
12,41 - . N
QS—VENTILACIO
- 3,89 PK =— — 4.01 %
| [ AF.250x2505 M : N
L % N
: i .
& 23 GRAONS|DE 16,9x30cm 5
N Tt - </ N
LN 2+ 250x200 Iill N
m m T = B
8
= ——— N CONDUCTE EXTRACCIO AIRE
APARCAMENT FINS A -
COBERTA CONDUCTE RF
= S 1200x500
N [
o
RRO1 - <
125 7 PREVISIO CONDUCTES B
/R EXTRACCIO | APORTACIO AIRE 0
4 S GALERIA DE TIR FINS A B
i COBERTA 7
Q=APORTACIO | EXTRACCIO
VEO3
625 1/s -
N 300x300 -
RI D
[] L]
= A.150x200
REOZ S
66
Cabal Dimensions Didmetre
Ref. Tipus (1/s) (mm) Connexis (mm) Marca Model 5
RI01 Reixa d'lmpulsio 278 — 972 1025%x225 TROX AH—=AG/1025x225
RIO3 Reixa d'lImpulsio 56 — 167 425x125 TROX AH—=AG/425x125
REO2 Reixa d’Extraccio 56 — 117 325%x125 TROX AH—=AG/325x125 L] L1
REO3 Reixa d’Extraccio 56 — 129 425%x125 TROX AH—=AG/425x125
REO4 Reixa d'Extraccié 167 — 611 825x225 TROX AH—AG/825x225
(W] Comporta Tallafocs (A+50)x(B+50)
cc Comporta Tallafocs en forjo de sostre (A+50)x(B+50)
Referencia element
Cabal (1/s)
Pref. Material
0 Conducte oval
A Xapa acer CONDUCTE EXTRACCIO APARCAMENT FINS
COBERTA 1200x500 CONDUCTE RF
AA Xapa acer aillada exteriorment 30mm
MUNTANT APORTACIO GALERIA DE TIR
AAT Xapa acer afillada exteriorment 30mm amb absorbent aclstic interior @ CONDUCTE FINS A COBERTA 300x300 COMISSARIA A LLORET DE MAR
AAe Xapa acer dillada exteriorment 50mm (AAe2 = 100mm) MUNTANT EXTRACCIO GALERIA DE TIR PROJECTE BASIC | EXECUTIU DEL CENTRE DE SERVEIS DE POLICIA
AAef Xapa acer dillada exteriorment 50mm amb folre intempérie (AAef2 = 100mm) CONDUCTE FINS A COBERTA 300x300 I;\Sg;’%bggﬁgﬂggﬁlo%gx&
AH Conducte estable a fums E300 60 @ MUNTANT EXTRACCIO MAGATZEM
) - CONDUCTE FINS A COBERTA 250x250 , PLANT,A SOTERRANI-1
F Fibra vidre @ CLIMATITZACIO. DISTRIBUCIO CONDUC/:TS(S)
MUNTANT EXTRACCIO MAGATZEM | SALA 1/1
AF Conducte EI 120 (RF)
p Plastic A COBERTA 250x250
CODINA PRAT VALLS | ARQUITECTES ASSOCIATS S.L.P.

C/ BARCELONA, nim. 90 local GRANOLLERS 08400 Te1.93 870 55 83 Fox 938600212 cpva@cpva.net
Joan Prat, Toni Coding

BOO111_ICO1.DWG
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FASE 3

EL CLIENT

JOAN PRAT TON CODINA

ELS ARQUITECTES
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f o fx{ RIO6 X RIOE 1 SOTERRANI
= 20 graons de|18.25x28cm [
B RAOT
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M} ] — . DLOZ G _
APARCAMENT AMB || TANE 55 DIFDSI0 LINEAL ,
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5 : | 500x200 [ soodoo | Frgooneso\\\ Ty o : »
vl — i — — N\ T )
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Cabal Dimensions Diametre | — @ R Y
Ref. Tipus (1/s) (mm) Connexid (mm) Marca Model ' MN: .
\ O
DRO1 Difusor Rotacional amb plenum 60 — 190 598x598 248 TROX VDW—Q—Z—H—D—MN /600x24 0 RIO2 X RIOZ Y RI0Z X RI92 X Ri02 /A\\ ‘
DLO1 Difusor Lineal amb plenum 32 - 53 1050%138 138 TROX VSD355—2—AK—M /1050 Q I . //\\m }/\mﬁ/
DLO2 Difusor Lineal amb plenum 47 83 1050x176 158 TROX VSD35S—3—AK—M /1050 ) L} L\L/\j
DLO3 Difusor Lineal amb plenum 62 — 111 1050x214 198 TROX VSD355—4—AK—M /1050 QC \fJ -
DLO4 Difusor Lineal amb plenum 15 35 1050x100 123 TROX VSD355—1—AK—M /1050 32 a (’
| +16,30 3.3 i o
DLO5 Difusor Lineal amb plenum 37 — 64 1200x138 138 TROX VSD355—2—-AK—M /1200 060 : \ |
e +U, i A\ /
RIO2 Reixa d’Impulsié 1025%x75 TROX AH—AG /1025x75 r*§ T
X<
RIO3 Reixa d’Impulsio 56 167 425x125 TROX AH—=AG/425x125 §
RIO4 Reixa d’Impulsio 28 83 225x125 TROX AH—=AG/225x125 _
RIO6 Reixa d'Impulsié 417 1389 825x425 TROX AH—A/825x425 \EP HEH - ﬂ
- TN P e
RRO1 Reixa de Retorn 56 194 525x125 TROX AH—AG/525x125 DLOW\ \ I \H‘E O] i H—u ( RQEE?L\
1Y =1l
RRO2 Reixa de Retorn 83 — 222 625x125 TROX AH—AG/625%125 42 507 _ \ 11 ﬁ \‘
42 4.3 : ‘
RRO3 Reixa de Retorn 111 444 1225x125 TROX AH=AG/1225x125 DLO1 @ \‘
47 ‘
RRO4 Reixa de Retorn 111 389 1025x125 TROX AH—AG/1025x125 ~ n ‘\‘
|
REO1 Reixa d'Extraccio 28 853 225x125 TROX AH—AG/225x125 D \‘
|
REO2 Reixa d’Extraccio 56 1T 325x125 TROX AH*AG/325XW25 | \‘
E— N
REOS3 Reixa d'Extraccio 56 139 425x125 TROX AH—AG/425x125 PORXO 1 \
|
REOD Reixa d’Extraccioé 83 222 625x125 TROX AH—AG/625x125 EXTRACCIO LAVABOS A \
- @ CONDUCTE EXTRACCIO APARCAMENT FINS ~_ L | COBERTA SUPERIOR \‘
RAO1 Toma / Descarrega d’Aire Exterior 1458 — 3645 985x825 TROX AWG,/985x825 COBERTA 1200x500 CONDUCTE RF ~_ VEO7 \
|
CMO1 Regulacid manual aire primari 200 125 TROX VFL /125 (2) MUNTANT APORTACIO GALERIA DE TR o ~__ \
— - - - CONDUCTE FINS A COBERTA 300x300 ‘\
CMO?2 Regulacic manual aire primari 200 160 TROX VFL/160 ~_ \
. . . . A \ ‘
o | R s o v - 0 | o /2 O LT ~
CM04 Regulacid manual aire primari 250 250 TROX VFL /250 ‘\
— - — (4) MUNTANT EXTRACCIO MAGATZEM 5
CMO05 Regulacic manual aire primari 60 — 240 250 160 TROX RN/160 CONDUCTE FINS A COBERTA 250x250 \
|
(] Comporta Tallafocs (A+50)x(B+50) (® MUNTANT EXTRACCIO MAGATZEM | SALA |
cC Comporta Tallafocs en forja de sostre (A+50)x(B+50) INSTAL=LACIONS SOTERRANI.CONDUCTE FINS “‘
A COBERTA 250x250 \‘
~ B |
Referencja element (8 MUNTANT DE IIMPULSION DE CLOT EN |
PL.COBERTA 500x250 584 I/s COMISSARIA A LLORET DE MAR
S EvE— () MUNTANT DE RETORN DE CLOT EN PROJECTE BASIC | EXECUTIU DEL CENTRE DE SERVEIS DE POLICIA
' PL.COBERTA 500x250 849 |/s LOCAUPROTECCK) CIVIL
0 Conducte oval Av/ de les Alegries, 17310 Loret de Mar
A Xapa acer PLANTA BAIXA
AA Xapa acer aillada exteriorment 30mm CLIMATITZACIO. DISTRIBUCIO CONDUCTES
AAI Xapa acer aillada exteriorment 30mm amb absorbent aclGstic interior 2010015 COMISSARIA LLORET PL/1505 !v]o{g]-Q(gg
AAe Xapa acer aillada exteriorment 50mm (AAe2 = 100mm) CODINA PRAT VALLS | ARQUITECTES ASSOCIATS S.LP
Ahef Xapa acer aillada exteriorment 50mm amb folre intempérie (AAef2 = 100mm) C/ BARCELONA, nim. 50 ocal GRANOLLERS 08400Tel93870 55 83 Fax 9384002 12 cpro@covanet
Joon Prat, Toni Codina
AH Conducte estable a fums E300 60
F Fibra vidre
AF Conducte EI 120 (RF)
P Plastic BOO111_IC02.DWG
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] Z§ 1 § EQUIP PER A FUNCIONAR EN
N 1 MOT) ]D o - CAS D' AVERIA DE LEQUIP
\\ _ 25 9} /\/ DE PRECISIO
\\\M\M N— S0x200 j < - \ © /
~_ |\ o0x200— T H o 4 \§
~_ .  —| H = \ \
L " / 0 \Lﬁ\g (
i a { AN
Cabal Dimensions Didmetre R$8%4 ! 4 < (\ \ /\/
Ref. Tipus (1/s) (mm) Connexié (mm) Marca Model = ‘ng AN
DLOT Difusor Lineal amb plenum 22 — 53 1050x138 138 TROX VSD35S—2—AK—M /1050 n
DLO2 Difusor Lineal amb plenum 47 — 83 1050x176 158 TROX VSD355—3—AK—M /1050 5 l
X H
DLO5 Difusor Lineal amb plenum 37 — 64 1200x138 138 TROX VSD35S—2—AK—M /1200 Sl H
RIOS Reixa d'Impulsio 597x597 TROX AFP /597x597
H 42
RRO1 Reixa de Retorn 56 — 194 525x125 TROX AH—AG/525x125
/ f EE,BO
RRO?2 Reixa de Retorn 85 — 222 625x125 TROX AH—AG/625x125 )
LINIA DE|VIDA
RRO3 Reixa de Retorn 111 — 444 1225x125 TROX AH=AG /1225x125 f FASE 3
RRO4 Reixa de Retorn 111 — 389 1025x125 TROX AH—=AG/1025x125 J/
REO1 Reixa d'Extraccio 28 — 83 225x125 TROX AH—=AG/225x125 5
REOZ Reixa d'Extraccié 56 — 111 325x125 TROX AH—AG/325x125
REO3 Reixa d'Extraccié 56 — 139 425x125 TROX AH—AG /425x125 | EXTRACCIO LAVABOS
CMO1 Regulacio manual aire primari 200 125 TROX VFL/125 DE PLANTA INFERIOR
CMO03 Regulacio manual aire primari 200 200 TROX \/FL/QOO
CMO4 Regulacio manual aire primari 200 250 TROX \/FL/QSO
CM06 Regulacio manual aire primari 90 — 360 315 200 TROX RN /200 -
CMO7 Regulacio manual aire primari 145 — 580 315 250 TROX RN /250 ™~
(W] Comporta Tallafocs (A+50)x(B+50)
cC Comporta Tallafocs en forja de sostre (A+50)x(B+50)
Referencia element
Cobal (I/s) (D) CONDUCTE EXTRACCIO APARCAMENT FINS
COBERTA 1200x500 CONDUCTE RF
Pref. Material @ MUNTANT APORTACIO GALERIA DE TIR COMISSARIA A LLORET DE MAR
0 Conducte oval CONDUCTE FINS A COBERTA 300x300 PROJECTE BASIC | EXECUTIU DEL CENTRE DE SERVEIS DE POLICIA ELCUENT
A Xapa acer @ MUNTANT EXTRACCIO GALERIA DE TIR &Og’?‘LL‘PROEEgﬁlqg'YA'L
CONDUCTE FINS A COBERTA 300x300 v/ de les Alegries, 17310 Lore de Mar
AA Xapa acer aillada exteriorment 30mm PLANTA PRIMERA
. .. . P . MUNTANT EXTRACCIO MAGATZEM z z
AAI Xapa acer aillada exteriorment 30mm amb absorbent acGstic interior @ CONDUCTE FINS A CORBERTA 250%x250 CLIMATITZACIO. DISTRIBUCIO CONDU]C/:]T&S) o —
AAe Xapa acer aillada exteriorment 50mm (AAe2 = 100mm) _ ;
@ MUNTANT EXTRACCIO MAGATZEM | SALA 2010-015 COMISSARIA LLORET PL/1505 Maig-2011 ELS ARQUITECTES
AAef Xapa acer aillada exteriorment 50mm amb folre intempérie (AAef2 = 100mm) INSTAL=LACIONS SOTERRANI.CONDUCTE FINS
A COBERTA 250x250 CODINA PRAT VALLS | ARQUITECTES ASSOCIATS S.L.P.
AH Conducte estable a fums E300 60 UUNTANT DE IMPULSION DE CLOT EN C/ BARCELONA, num. 901ocal GRANOLLERS08400Te|.938705583‘FOX,?38600212 cpva@cpva.net
F Fibra vidre @ PL.COBERTA 500x500 1608 | /s Joan Prat, Toni Codina
il Conducte B 120 (RF) (D MUNTANT DE RETORN DE CLOT EN
P Plastic PL.COBERTA 500x450 1472 1/s
BOO111_IC03.DWG




—SALA DE CALDERES SEGONS UNE 60601:2006 | APARTAT
IT 1.3.4.1.2 DEL RITE (RD 1027/2007):
—SUPERFICIE LLUIRE PER ENTRADA D’AIRE A L'EXTREM INFERIOR
DEL TANCAMENT (h<= 50cm del terra): S=5xP
—SUPERFICIE LLUIRE PER ENTRADA D'AIRE A L'EXTREM SUPERIOR
DEL TANCAMENT (h<=30cm delsostre): S=10xA(SMIN=250cm?2) +22.60
—SUPERFICIE TANCAMENT DE BAIXA RESISTENCIA MECANICA:
S=V/100 (SMIN=1m2)
ON: S= SUPERFICIE (cm2)
P= SUMA DE POTENCIA NOMINAL DELS EQUIPS (kW)
A= SUPERFICIE SALA DE MAQUINES (m2)
V= VOLUM DE LA SALA DE MAQUINES (m3)

—EL QUADRE ELECTRIC DE PROTECCIO | COMANDAMENT DELS
EQUIPS, O COM A MINIM L'INTERRUPTOR GENERAL, HAURAN D’ESTAR
SITUATS A L'EXTERIOR DE LA SALA | A LES PROXIMITATS D'UN
DELS ACCESSOS.
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Cabal Dimensions Diametre | || 7128 J o — Q \ { \\/\,,,
. o — ] ¥e) T9) \ )
Ref. ipus (1/s) (mm) Connexio (mm) Marca Model | — g 2 N
DRO1 Difusor Rotacional amb plenum 60 — 190 598x598 248 TROX VDW—Q—Z—H—D—MN /600x24 ] ] 0 Ee)
DRO2 Difusor Rotacional amb plenum 40 — 130 598x598 198 TROX VDW—Q—Z—H-D—MN /500x24 S - o\ -
N L
DLO1 Difusor Lineal amb plenum 32 — 53 1050x138 138 TROX VSD355—2—AK—M /1050 S [ :>|4OOXW50 Y, 400x15 |<_
0 L
DLO2 Difusor Lineal amb plenum 47 — 83 1050x176 158 TROX VSD35S—3—AK—M /1050 EE ] 2 2
- ~ J
RRO1 Reixa de Retorn 56 — 194 525x125 TROX AH—=AG/525x125 — = S =
—— LO ey &
RRO2 Reixa de Retorn 83 — 222 625x125 TROX AH—AG/625x125 EQW — § >\d X
- 7 S
: — B 2 <
RRO4 Reixa de Retorn 117 389 1025x125 TROX AH—AG/1025x125 E gﬂ\ FASE 3
REO1 Reixa d'Extraccio 28 — 83 225x125 TROX AH—=AG/225x125 =1
REO2 Reixa d'Extraccio 56 — 111 325x125 TROX AH—=AG/325x125
CMO1 Regulacido manual aire primari 200 125 TROX \/FL/W25
CMO03 Regulacid manual aire primari 200 200 TROX VFL /200
CMO4 Regulacid manual aire primari 200 250 TROX VFL /250
CMO5 Regulacid manual aire primari 60 — 240 250 160 TROX RN /160
CMO6 Regulacio manual aire primari 90 — 360 315 200 TROX RN /200 @ CONDUCTE EXTRACCIO APARCAMENT FINS
— ; ; ; COBERTA 1200x500 CONDUCTE RF
CMO7 Regulacido manual aire primari 145 — 580 400 250 TROX RN /250
Iil Comporta Tallafocs (A+50)x(B+50) @ MUNTANT APORTACIO GALERIA DE TIR EN
PL.SOT,CONDUCTE FINS A COBERTA 300x300
cc Comporta Tallafocs en forja de sostre (A+50)x(B+50)
@ MUNTANT EXTRACCIO GALERIA DE TIR EN
Refergncia element PL.SOT,CONDUCTE FINS A COBERTA 300x300
Cabal (1/s)
@ MUNTANT EXTRACCIO MAGATZEM EN PL.SOT
CONDUCTE FINS A COBERTA 250x250
Pref. Material @
MUNTANT EXTRACCIO MAGATZEM | SALA
O Conducte oval INSTAL—LACIONS SOTERRANI.CONDUCTE FINS COMISSARIA A LLORET DE MAR
A Xapa acer A COBERTA 250x250 PROJECTE BASIC | EXECUTIU DEL CENTRE DE SERVEIS DE POLICIA -
AA Xapa acer afllada exteriorment 30mm @ MUNTANT DE IIMPULSION DE CLOT EN &S&QEL\EEQEE%&L%TSEYALE
PL.COBERTA 500x500 1608 I/s aries,
AAi Xapa acer afillada exteriorment 30mm amb absorbent acUstic interior
- - (?) MUNTANT DE RETORN DE CLOT EN . PLANTA SEGONA
AAe Xapa acer aillada exteriorment 50mm (AAe2 = 100mm) PL.COBERTA 500x450 1472 | /s CLIMATITZACIO. DISTRIBUCIO CONDUC/:T&S)
) . ; . /1 JOANPRAT TON| CODINA
AAef Xapa acer aillada exteriorment 50mm amb folre intemperie (AAef2 = 100mm
° ° ( ) MUNTANT DE IIMPULSION DE CLO3 EN 2010-015 COMISSARIA LLORET PL/1505 Maig-2011 ELS ARQUIECTES
AH Conducte estable a fums E300 60 PL.COBERTA 500x300 831 |/s
: : CODINA PRAT VALLS I ARQUITECTES ASSOCIATS S.L.P.
3 Fibra _vidre © gf@g@ﬁ%ﬂi 5%?32@ %%0‘3/ EN C] BARCELONAnim. P ocal GRANOLLERS BAI0TeA%3870 583 Fox 384002 12 covalBcovoret
AF Conducte EI 120 (RF) ) X ° Joan Pt Toni Coding
P Plastic MUNTANT D’EXTRACCIO A VEO3 EN
PL.COBERTA 250x150 120 I/s
BOO111_IC04.DWG
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(1) CONDUCTE EXTRACCIO APARCAMENT FINS TS FASE 3
COBERTA 1200x500 CONDUCTE RF \\\\\\
(2) MUNTANT APORTACIO GALERIA DE TIR EN \\\?\
PL.SOT,CONDUCTE FINS A COBERTA 300x300 T~
Cabal Dimensions Diametre S~ T
. . _ S ~
Ref. | Tipus (1/s) (mm) Connexié (mm) Marca Model (® MUNTANT EXTRACCIO GALERIA DE TIR EN ~
PL.SOT,CONDUCTE FINS A COBERTA 300x300 \\\\\\\ [
@ Referéncia element ) T~
Cabal (1/s) (9 MUNTANT EXTRACCIO MAGATZEM EN PL.SOT A S
CONDUCTE FINS A COBERTA 250x250 \\\\\
Pref. | Material (5 MUNTANT EXTRACCIO MAGATZEM | SALA - T
5 Conduct ‘ INSTAL—LACIONS SOTERRANI.CONDUCTE FINS T~
ondaucte ove A COBERTA 250x250 ~
A Xapa acer -
(E) MUNTANT DE IIMPULSION DE CLOT EN
AA Xapa acer aillada exteriorment 30mm PL.COBERTA 500x500 1608 I/s
AAI Xapa acer adillada exteriorment 30mm amb absorbent acGstic interior @ MUNTANT DE RETORN DE CLOT EN
AAe Xapa acer dillada exteriorment 50mm (AAe2 = 100mm) PL.COBERTA 500x450 1472 1/s
AAef Xapa acer aillada exteriorment 50mm amb folre intempérie (AAef2 = 100mm) MUNTANT DE [IMPULSION DE CLOS EN
PL.COBERTA 500x300 831 I/s
AH Conducte estable a fums E300 60
- - @ MUNTANT DE RETORN A CLO3 EN COMISSARIA A LLORET DE MAR
F Fibra vidre PL.COBERTA 500x400 1330 I/s PROJECTE BASIC I EXECUTIU DEL CENTRE DE SERVEIS DE POLICIA ELCUENT
al Conducte EI 120 (RF) MUNTANT D’EXTRACCIO A VEO3 EN &Sdce'?‘eﬂgﬁg%g%%g%
P Plastic PL.COBERTA 250x150 120 1/s gries,
PLANTA COBERTA
CLIMATIZACIO. DISTRIBUCIO CONDUCTES
1/100 | loanpar TON CODINA
2010015 COMISSARIA LLORET PL/1505 Maig-2011 ELS ARQUITECTES

CODINA PRAT VALLS | ARQUITECTES ASSOCIATS S.L.P.
C/ BARCELONA, nim. 90 local GRANOLLERS 08400 Te1.93 870 55 83 Fox 938600212 cpva@cpva.net
Joan Prat, Toni Coding
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SIMBOLOGIA

CIRCUIT IMPULSIO AIGUA FREDA

CIRCUIT RETORN AIGUA FREDA

CIRCUIT IMPULSI6O AIGUA CALENTA

CIRCUIT RETORN AIGUA CALENTA

CIRCUIT CANONADES DE LIQUID

CIRCUIT CANONADES DE GAS
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COMISSARIA A LLORET DE MAR
PROJECTE BASIC | EXECUTIU DEL CENTRE DE SERVEIS DE POLICIA

LOCAL | PROTECCIO CIVIL
Av/ de les Alegries, 17310 Loret de Mar

PLANTA BAIXA
CLIMATITZACIO. DISTRIBUCIO CANONADES

2010-015 COMISSARIA LLORET PL/1505 Maig-2011

FASE 3

EL CLIENT

JOAN PRAT TON CODINA
ELS ARQUITECTES

CODINA PRAT VALLS | ARQUITECTES ASSOCIATS S.L.P.
C/ BARCELONA, nim. 90 local GRANOLLERS 08400 Te1.93 870 55 83 Fox 938600212 cpva@cpva.net
Joan Prat, Toni Coding

arquitec!es
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UNITATS EXTERIORS
FQUIPS PRECISIO

[
|

+19,45

\ /

CANONADA AILLADA + XAPA
D' ALUMINI

LIQUID: 2x8”
GAS: 2x3”

/ N\

= = R s s = A oy { / \ a
i 5
5 Z
Q =
| ooof, —=— [/ \
1130
122 3.2 \ /| =
can AF:DN20 |
=1 AC:DN15 %’i—‘ (] U ><
i AF:DN20 ||
[ [ 1L F - AC:DN15 || 00 / \
| - J 1 N —
b e 9.1 [,AF:DN65 o -
- *+IAC:DNSO / \ - N
D e R e S he— e ne — e e ol T +3,68
i . T )
e AF:DNG5 |Hk-t ﬂ ] 3
AC: DN50|I[FEEE="=" s LIt
22
2.3/ ||| !” [:| AF:DN20 13
f i N === —— 5 ACDNTO
| ar oz ’ \ AL DNGS AF:DNB5 -
_—_ﬁ_—ﬂﬂ__ﬁ_DNi 5 . AC: DN40 AC: DN40
= . i __ o O e B e B
- ||: \ AR DN |1 0SS ]
I__ AC:DN20 ﬁ H
q . 12 [ <
2 sy ey g ‘
AF:DN15 |:j ;gj\ <
<> AC:DN15 4.1 z
il [26
\! | [AF:DN20
— S AN AC:DN15
27 —
2 AF:DN20 ©
s AC:DN15
} = OO
E N 52 i ° AP ONIS F1ped
<> 29 a0l AC:DN15 LINIA DE|VIDA
S ACEDN%LL__ — —
51 ==
Ol
@ .
]
llegenda
SIMBOLOGIA
CIRCUIT IMPULSIO AIGUA FREDA
—— —— ——|  CIRCUIT RETORN AIGUA FREDA
— ———|  CIRCUIT IMPULSIO AIGUA CALENTA
— ——| CIRCUIT RETORN AIGUA CALENTA
COMISSARIA A LLORET DE MAR

CIRCUIT CANONADES DE LIQUID

CIRCUIT CANONADES DE GAS

arquitec!es

PROJECTE BASIC | EXECUTIU DEL CENTRE DE SERVEIS DE POLICIA

LOCAL | PROTECCIO CIVIL
Av/ de les Alegries, 17310 Loret de Mar

PLANTA PRIMERA
CLIMATITZACIO. DISTRIBUCIO CANONADES

2010-015 COMISSARIA LLORET PL/1505 Maig-2011

FASE 3

EL CLIENT

TON CODINA

ELS ARQUITECTES

CODINA PRAT VALLS | ARQUITECTES ASSOCIATS S.L.P.
C/ BARCELONA, nim. 90 local GRANOLLERS 08400 Te1.93 870 55 83 Fox 938600212 cpva@cpva.net
Joan Prat, Toni Coding
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L L L L
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ESQUEMA DE PRINCIPI

’ I [
)
egudes
menjar
Rr e [t

AF:DN100
AC:DN65

il
[

N N I B
1 110

Z;

I:[—l[—l 11

I

2
AF:DN15
AC:DN15

===
IEI FC02

QS—CLIMA 1

llegenda

SIMBOLOGIA

CIRCUIT IMPULSIO AIGUA FREDA

CIRCUIT RETORN AIGUA FREDA

CIRCUIT IMPULSIO AIGUA CALENTA

CIRCUIT RETORN AIGUA CALENTA

CIRCUIT CANONADES DE LIQUID

CIRCUIT CANONADES DE GAS

CANONADES A

Eﬂfj COBERTA

AF: DN&0O 9.1
AC:DN50

AF:DN32
3 AC: DN20

gl

E
o
gl

y V4

N— 5.3

arquitectes

1
]
I
COMISSARIA A LLORET DE MAR

PROJECTE BASIC | EXECUTIU DEL CENTRE DE SERVEIS DE POLICIA

LOCAL | PROTECCIO CIVIL
Av/ de les Alegries, 17310 Loret de Mar

2010-015 COMISSARIA LLORET PL/1505

, PLANTA SEGONA
CLIMATITZACIO. DISTRIBUCIO CANONADES

FASE 3

EL CLIENT

JOAN PRAT TON CODINA
ELS ARQUITECTES

CODINA PRAT VALLS | ARQUITECTES ASSOCIATS S.L.P.
C/ BARCELONA, nim. 90 local GRANOLLERS 08400 Te1.93 870 55 83 Fox 938600212 cpva@cpva.net
Joan Prat, Toni Coding
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MUNTANT D'AIGUA FREDA |
CALENTA FANCOILS |
CLIMATITZADORS DE PL SEGONA

llegenda

SIMBOLOGIA

CIRCUIT IMPULSIO AIGUA FREDA

CIRCUIT RETORN AIGUA FREDA

CIRCUIT IMPULSIO AIGUA CALENTA

CIRCUIT RETORN AIGUA CALENTA

CIRCUIT CANONADES DE LIQUID

CIRCUIT CANONADES DE GAS

1
AF:DN65
AC: DN40

CLO1

T Ee==F |

M2.0 |||
AF:DN100 :
AC:DNB5 |||

| !
AF DNBO bolgraons Kﬁ HLE
AC:DN50 P

AF:DN40
AC: DN25

MUNTANT D’AIGUA FREDA
| CALENTA FANCOILS A
PLANTES INFERIORS

arquitectes

COMISSARIA A LLORET DE MAR
PROJECTE BASIC | EXECUTIU DEL CENTRE DE SERVEIS DE POLICIA
LOCAL | PROTECCIO CIVIL

Av/ de les Alegries, 17310 Loret de Mar

, PLANTA COBERTA
CLIMATITZACIO. DISTRIBUCIO CANONADES

2010-015 COMISSARIA LLORET PL/1505 Maig-2011

FASE 3

EL CLIENT

JOAN PRAT TON CODINA
ELS ARQUITECTES
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ESQUEMA DE PRINCIPI CLIMATITZACIO

CODIGO:

ESCALA:

EDICIO:

EST
CONT
ALARMA

271 KW

d

DN125 I

DN100

T/

% DN40

g

D
2xEST
2XESTT
2xCONT
4
DT  —

DN32 Y

OMPLERT N — [
CIRCUIT T %

[T

Y
DN100 Tm !
’ [ D D
2xEST Y [2EsT
DN40 OXESTT OXESTT
2XxCONT W [2xcont
6BO4 )5
Dt

DN100 DN80
TLI p oH TU
B LT = HFUD |-

RETORN
AIGUA FREDA
CLIMATITZADORS

RETORN
AIGUA FREDA
FANCOILS + CLO2

\
IMPULSI® B
FANCOILS =+ cLD2 CLIMATITZADORS

Ay

A CIRCUIT D'ACS ‘

A

Y DN20

e DN OMPLERT
T_ CIRCUIT

A. EXTERIOR »

A. EXTRACCIO «

l

TAC

DETALL: CcoDl: CLIECO7—CAT
CLIMATITZADOR V.A.C., RECUPERADOR ROTATIU 100% AIRE EXTERIOR ESCALA:
TIPUS CLO2 —
REVISIO:
A. EXTRACCIO “ * “
q q f « A. RETORN
A. EXTERIOR
n n » A. IMPULSIO
Q000 [000000000 (0000 0 10000000000 0000000000000 0000
DETALLE: CODIGD:  CLIECO9—CAT
CLIMATITZADOR V.A.C. AMB RECUPERADOR ESCALA:
TIPUS CLO1
REVISION:
G4 F6
F6 G4
—PSCD PSCD

8] 8]

[©00000¢

0000]000000)

00000000000000000

« A. RETORN

9

A. IMPULSIO

ESQUEMA DE PRINCIPI CALEFACCIO

CODIGO:

ESCALA:

EDICIO:

150 KW

: Y
Y
50C | DN32
C DNiZ5 | )
VALVULA DE TRES VES ‘ OMPLENAT DE
PER AL CONTROL DE | CIRCUIT (DN25)
TEMPERATURA
: : : D'IMPULSIO |
: : : o o-
| | | ALARMA ALARMA
‘ ‘ ‘ A EsT A st
I | | f G f VF
I I
I I
: ! ‘ 1 |
N N N I
! i
| | i
: : : [VF ] T [ VF ] T
| | | ESTV | EsTv | |
| | | ALAR ! ALAR ! !
y D32 v DNES y DNSO , DN65 , DN50 , DN32
CIRCUIT CIRCUIT CIRCUIT CIRCUIT CIRCUIT CIRCUIT
RETORN RETORN RETORN IMPULSIO IMPULSIO IMPULSI®
AC.S FANCOLS + CLO2 CLIMATITZADORS FANCOILS + CLO2 CLIMATITZADORS ACS
DETALLE: CODIGO:  CLIECO9—CAT
CLIMATITZADOR V.A.C. AMB RECUPERADOR ESCALA:
TIPUS CLO3
REVISION:
G4 F6
e BY PASS EXTRACCIO ca

A. EXTERIOR »

A. EXTRACCIO «

—1PSCD

PSCDb
l

TAC

n « A. RETORN

9

A. IMPULSIO

[©000000Q] 0000]000000[ 00000000000000000
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llegenda

SIMBOLQGIA

CIRCUIT IMPULSIO AIGUA FREDA

CIRCUIT RETORN AIGUA FREDA

CIRCUIT IMPULSIO AIGUA CALENTA

CIRCUIT RETORN AIGUA CALENTA

CIRCUIT IMPULSIO AIGUA RECUPERACIO

CIRCUIT RETORN AIGUA RECUPERACIO

CIRCUIT EXPANSIO

VALVULA DE PAS

VALVULA DE RETENCIO

VALVULA DE REGULACIO

VALVULA DE DOS VIES MOTORITZADA

VALVULA DE TRES VIES MOTORITZADA

VALVULA DE BUIDAT

VALVULA DE PRESIO DIFERENCIAL

VALVULA DE BUIDAT TRES VIES VAS D'EXPANSIO

VALVULA DI

m

SEGURETAT

VALVULA DE EQUILIBRAT

AMORTIDOR

FILTRE D'AIGUA

MANOMETRE

TERMOMETRE

N =|—o|%|w|X| %% % %|o|Z]|X

COMPTADOR D'AIGUA

IFC INTERRUPTOR FINAL DE CARRERA
SONDA DE TEMPERATURA CONDUCTOS DE AIRE

TAE SONDA DE TEMPERATURA AMBIENT EXTERIOR
SONDA DE HUMITAT RELATIVA CONDUCTES D'AIRE
SONDA DE TEMPERATURA INMERSIO CANONADES D'AIGUA
INTERRUPTOR DE FLUXE PER A LIQUIDS
SONDA NIVEL ANHIDRID CARBONIC

V2P VALVULA DE DOS VIES ACCIO PROPORCIONAL
VALVULA DE DOS VIES ACCIO TOT-RES

V3P VALVULA DE TRES VIES ACCIO PROPORCIONAL

PACA

SONDA DE PRESSIO ABSOLUTA CONDUCTES D'AIRE

PLIA

SONDA DE PRESSIO ABSOLUTA CANONADES D’AIGUA

PSCD

PRESOSTAT DIFERENCIAL CONDUCTES D’AIRE

PDCA

SONDA PRESSIO DIFERENCIAL CONDUCTES D'AIRE

ACTUADOR PROPORCIONAL COMPORTES D’AIRE

<
>

ACTUADOR MANUAL COMPORTES D’AIRE

SONDA ANALOGICA NIVEL LIQUIDS

2
i

CAUDALIMETR AMB EMISOR D'IMPULSOS

CONT

SORTIDA DIGITAL CONTACTOR QUADRE ELECTRIC

1%

ESTAT DE FUNCIONAMENT

ESTT

ESTAT DE FUNCIONAMENT TERMIC

ESTV

ESTAT DE FUNCIONAMENT VARIADOR FRECUENCIA

m
>

ENTRADA ANALOGICA

m
o

ENTRADA DIGITAL

SORTIDA ANALOGICA

w
w)

%) 7 =} z z
> = ~ sl

SORTIDA DIGITAL
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CONDICIONS DE MUNTATGE DELS QUADRES ELECTRICS.

LLEGENDA ESQUEMES ELECTRICS B.T.

ELS QUADRES | ELS SEUS COMPONENTS ESTARAN FETS D'ACORD AMB LES NORMES | RECOMANACIONS
UNE-EN—B0439.1 | CEI=439.1. TOTS ELS COMPONENTS DE MATERIAL PLASTIC RESPONDRAN AL REQUISIT DE
AUTOEXTINGUIBILITAT, SEGONS LA NORMA CEI-695.2.1.

L'ESTRUCTURA DEL QUADRE SERA METAL.LICA DE CONCEPCIO MODULAR AMPLIABLE. ELS PANELLS PERIMETRALS
TINDRAN UN GRUIX NO INFERIOR A 10/10 (SECUNDARIS) | 20/10 (PRINCIPALS). LA PORTA FRONTAL SERA
TRANSPARENT | ESTARA PROVISTA D'UN PANY AMB CLAU. EL GRAU DE PROTECCIO DEL CONJUNT SERA IP437
(SECUNDARIS) | IP307 (PRINCIPALS).

ES CUIDARA QUE HI HAGI UNA ADECUADA VENTILACIO DE LINTERIOR DELS QUADRES DISPOSANT FINESTRES
LATERALS AMB FORMA DE CELOSIA, QUE PERMETIN L'ENTRADA D'AIRE PERO IMPEDEIXIN L'ACCES DE COSSOS
EXTRANYS. SI PER CAUSA DE LES CONDICIONS DE TREBALL ES PREVEU A L'INTERIOR DELS QUADRES
TEMPERATURES SUPERIORS ALS 40°C, S'UTILITZARA EL SISTEMA DE VENTILACIO FORGCADA.

ES DIMENSIONARAN EN ESPAI | ELEMENTS BASICS PER AMPLIAR LA SEVA CAPACITAT EN UN 30% DE LA PREVISTA
INICIALMENT.

TOTA L'APARAMENTA ROMANDRA FIXADA SOBRE GUIES DIN O SOBRE PANELS | TRAVESERS ESPECIFICS. LA
TOTALITAT DELS ELEMENTS DE SOPORT | FIXACIO SERAN ESTANDARITZATS | DE LA MATEIXA FABRICACIO QUE ELS
COMPONENTS PRINCIPALS.

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES GENERALS (Sl NO SE N’ESPECIFIQUEN D’ALTRES):

— INTENSITAT NOMINAL: <160A < B30A <1250A < 2500A < 3200A
— TENSI6 DE UTILIZACIG: <1000A < 1000V <1000A < 1000V < 1000A
— TENSIO DE AILLAMENT: <1000A < 1000V <1000A < 1000V < 1000A
— CORRENT DE TALL/DURACIO (400V):15kA eff/1sg 25kA eff/1sg 40kA eff/1sg 65A eff/isg 85A eff/isg
— CORRENT DE CRESTA ADMISSIBLE: 33kA 55kA 88KkA 88KkA 187KA
— FREQUENCIA: 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz

ES DISPOSARA D’UN SISTEMA DE BARRES DE DISTRIBUCIO FORMAT BASICAMENT PER UN SOPORT FIXE COMPACTE
DE TRES POLS MES NEUTRE. LES BARRES SERAN FORADADES DE COURE ELECTROLITIC, ESTANYADES | PINTADES
EL DIMENSIONAMENT | NOMBRE DE BARRES AIXI COM LA SEPARACIO ENTRE ELLES SERAN LES RECOMANADES PEL
FABRICANT D'ACORD AMB LES CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES ASSENYALADES.

TOTS ELS COMPONENTS METAL.LICS QUE CONSTITUIXEN EL TANCAMENT DEL QUADRE | LA SUPORTACIO DE
L'APARELLATGE HI SERAN UNITS ELECTRICAMENT | CONECTATS A UNA PLETINA DE POSADA A TERRA A LA QUE
ES CONECTARAN ELS CONDUCTORS DE TERRA DE CADASCUN DELS CIRCUITS QUE SURTEN DEL QUADRE.

LES DERIVACIONS DE BARRES GENERALES A APARELLATGE ES FARAN AMB PLETINES DE COURE DIMENSIONADES
PER A LA INTENSITAT MAXIMA PREVISTA. QUAN LA INTENSITAT SIGUI INFERIOR EN UN 50% A L'ADMISIBLE EN LA
PLETINA  NORMALITZADA DE MENOR SECCIO LES CONEXIONS ES FARAN AMB CONDUCTORS FLEXIBLES DE COURE
AMB AILLAMENT DE SERVEI 1000V AMB TERMINALS A PRESIO ADEQUATS A LA SECCIO UTILITZADA. ELS CABLES
ES RECOLLIRAN EN CANALETES AILLANTS CLASSE M1 SOBREDIMENSIONADES EN UN 30%.

ELS CABLES ELECTRICS EMPRATS HAURAN D'ESSER DE LA CATEGORIA DE NO PROPAGADORS DE L'INCENDI |
SENSE EMISIO DE FUMS NI GASOS TOXICS SEGONS UNE—-21123. LA SECCIO DELS CONDUCTORS SERA LA QUE
S'ASSENYALA EN LA ITC—BT—19 EN LES CONDICIONS DE INSTAL.LACIO QUE ES TENEN EN COMPTE.

TANT A LEXTERIOR DELS QUADRES COM AL SEU INTERIOR ES DISPOSARAN RETOLS PER A LA IDENTIFICACIO DE
DE L'APARELLATGE ELECTRIC. ELS RETOLS SERAN GRAVATS IMBORRABLES, DE MATERIAL PLASTIC, FIXATS DE
FORMA IMPERDIBLE | INDICARAN LES FUNCIONS O SERVElI DE CADA ELEMENT.

TOT EL CABLEJAT INTERIOR ESTARA DEGUDAMENT NUMERAT D'ACORD AMB ELS ESQUEMES | PLANOLS QUE
EDITARA EL QUADRISTA DE MANERA QUE EN QUALSEVOL MOMENT PUGUIN SER FACILMENT IDENTIFICATS TOTS
ELS CIRCUITS ELECTRICS.TANMATEIX HAURAN DE NUMERARSE TOTES LES BORNES DE CONNEXIO PER A LES LINIES
QUE SURTEN DELS QUADRES | LES PROPIES BARRAS DISTRIBUIDORES MITJANGANT MARQUES AUTOADHESIVES.

TOTS ELS CONJUNTS D’INTERRUPTORS E INTERRUPTORS — DIFERENCIAL ESTARAN EQUIPATS AMB CONTACTES DE
SENYALITZACIO | DE DISPAR QUE PERMETIN SAPIGUER EL SEU ESTAT DES D'UN SISTEMA DE GESTIO A QGBT |
QG—SAIl.

TOTS ELS CIRCUITS COMANATS PER CONTACTORS DISPOSARAN D'UN SELECTOR PER COMANAMENT MANUAL O
AUTOMATIC | DE CONTACTES OBERTS | TANCATS PER PODER ESSER ACCIONATS A DISTANCIA. LA MANIOBRA SERA
INDEPENDENT PER A CADA CONTACTOR.

ELS INTERRUPTORS DIFERENCIALS QUE S'INTERCALIN EN CIRCUITS D'AL.LIMENTACIO A ORDINADORS/CONTROL | EN
GENERAL SERVEIS CRITICS HAURAN DE SER DE LA CLASSE A "SI, SUPERINMUNITZATS.

ELS INTERRUPTORS AUTOMATICS MAGNETOTERMICS CARRIL DIN SERAN DE CORBA C, A NO SER QUE S’ESPECIFIQUI
ALTRA DIFERENT. SERAN DE TALL OMNIPOLAR AMB PROTECCIO ACTIVA A TOTS ELS POLS.

ELS INTERRUPTORS AUTOMATICS DE CALIBRES SUPERIORS SERAN DE CAIXA MOLDEJADA AMB SECCIONAMENT DE
TALL PLENAMENT APARENT. SERAN EQUIPATS AMB BLOCS DE RELES ELECTRONICS PER A PROTECCIO ESTANDAR,
EXCEPTE QUE S’ESPECIFIQUI UNA ALTRA DIFERENT. LA INTENSITAT DE REGULACIO ASSIGNADA CORRESPONDRA A
LA NOMINAL MES BAIXA QUE PERMETI EL BLOC DE RELES. SERAN DE TALL OMNIPOLAR AMB AMB PROTECCIO
ACTIVA A TOTS ELS POLS.

ELS QUADRES HAURAN DE SER MUNTATS | CONNEXIONATS A TALLER PER ASSEGURAR LA SEVA QUALITAT, LA
CORRECTA DISPOSICIO DE TOTS ELS SEUS ELEMENTS | LA SEVA SENYALITZACIO PER FACILITAR ELS TREBALLS DE
CONTROL | PROVES EXIGIBLES.

L'INSTAL.LADOR HAURA DE COMPROVAR QUE LES MESURES EXTERIORS DELS QUADRES ESTAN EN RELACIO AMB
LES DELS ESPAIS ON HAURAN DE RESTAR UBICATS.

L'INSTAL.LADOR HAURA DE VERIFICAR LES CARACTERISTIQUES DELS EQUIPS QUE S'ALIMENTEN DELS QUADRES PER
PER ASSEGURAR-SE DE QUE EL CALIBRAT DE LES PROTECCIONS | EL DIMENSIONAT DE LES CONNEXIONS SON ELS
ADIENTS.

SIMBOLOGIA DESCRIPCIO

NOTES

CENTRAL DE MESURA DE PARAMETRES ELECTRICS. CARACTERISTIQUES:

— TENSIO DE MESURA: 115 A 500VCA
— CALIBRE DELS TC ASSOCIATS: x/5A—CLASSE 1 (CEl 44-1)
— EXTENSIO DE MESURA: 0 A 2IN

— PRECISIO DE MESURA:
— COMUNICACIO:

DE +0,02% A 1,5% (S/PARAMETRES)
DIRECTAMENT SOBRE XARXA

DESCARREGADOR DE SOBRETENSIONS
PER CORRENTS TIPUS RAIG

MAX (FASE)= 35kA (10/350)

MAX (NEUTRE)= 100kA (10/350)
Up= 4kV

M/M: PHOENIX/FLASTRAB

TELECOMANDAMENT DE BLOCS DE
IL.LUMINACIO D'EMERGENCIA
220/240 V CA. TEMPORITZAT.

A INTERRUPTOR AUTOMATIC o~ INTERRUPTOR MANUAL
)
| K
INTERRUPTOR DIFERENCIAL o/ | conTACTOR
. I
ALIMENTACIO A J){ INTERRUPTOR AUTOMATIC
! MANIOBRA CONTACTOR i AMB TELECOMANDAMENT
L INTERRUPTOR AUTOMATIC AMB
..VA TRANSFORMADOR TOROIDAL | INTERRUPTOR GUARDAMOTOR
(= | RELE DIFERENCIAL
‘ INTERRUPTOR AUTOMATIC AMB PRESES DE CORRENT MANTENIMENT
b RELE DIFERENCIAL (CARRIL DIN) CONJUNT Il+IV
@ ® COMANDAMENT MOTORITZAT é,é@ INTERRUPTOR AUTOMATIC AMB

| POLSADOR | PILOT DE SENYALITZACIO

CENTRAL DIGITAL DE MESURA DE
PARAMETRES ELECTRICS =
AMB COMUNICACIO RS485

TRANSFORMADOR DE TENSIO

1. L'INSTAL.LADOR REALITZARA ELS PLANOLS DE DETALL DEL MUNTATGE
DE L'INSTAL.LACIO PER APROVACIO PREVIA DE LA DIRECCIO
FACULTATIVA. A LINSTAL.LACIO ELECTRICA S’INDICARA:

— REPARTIMENT DE FASES.
— SITUACIO DE CAIXES DE DERIVACIO | REGISTRE.
— DIMENSIONAMENT DE TUB, SAFATES | CABLES.

2. L'INSTAL.LADOR REALITZARA TOTES LES PROVES PERTINENTS |
DEIXARA L'INSTAL.LACIG COMPLETAMENT ACABADA | EN PERFECTE
FUNCIONAMENT, AIXI COM GARANTITZAR—HO DURANT EL TEMPS QUE
MARQUI EL PLEC DE CONDICIONS GENERALS DEL PROJECTE (MINIM 1
ANY).

3. L'INSTAL.LADOR REALITZARA TOTS ELS TRAMITS NECESSARIS PER LA
LEGALITZACIO | POSADA EN SERVEI DE L'INSTAL.IACIO, SOL.LICITANT
PREVIAMENT A LA SEVA EXECUCIO TOTA L'INFORMACIO, TANT DE LA
COMPANYIA SUMINISTRADORA, LA DELEGACIO D'INDUSTRIA
CORRESPONENT | ALTRES ORGANISMES OFICIALS PER NO TINDRE CAP
PROBLEMA EN EL MOMENT DE LA CONTRACTACIO PER PART DELS
FUTURS USUARIS.

4. ES RECORDA A L'INSTAL.LADOR QUE TOTA L'INFORMACIO DEL
PROJECTE, ALS PLANOLS ES COMPLETA AMB ELS ALTRES DOCUMENTS
INTEGRANTS DEL MATEIX (MEMORIA, CALCULS, PLEC DE CONDICIONS
TECNIQUES | ESTAT DE MEDICIONS).

5. L'INSTAL.LADOR ES RESPONSABILITZARA DE QUE EN TOT MOMENT,
L'INSTAL.LACIO PER ELL EXECUTADA, SIGUI CORRECTA TANT EN
NORMATIVA' COM EN EL SEU FUNCIONAMENT.

6. L'INSTAL.LADOR CONFIRMARA EN LA MAJOR BREVETAT POSSIBLE AMB
L' EMPRESA SUMINISTRADORA CORRESPONENT, EL LLOC EXACTE DE
L'ESCOMESA (FAGANA O LIMIT DE DE PARCEL.LA) PER COL.LOCAR ELS
ARMARIS /0 PERICONS CORRESPONENTS. ES PRESENTARA A LA
DIRECCIO FACULTATIVA LES DIMENSIONS DELS MATEIXOS, INDICANT
NECESSITATS D’ESPAIS, VENTIL.LACIONS, DISTANCIES MINIMES A ALTRES
INSTAL.LACIONS, ETC. (IGUALMENT PER LA SALA D'INSTAL.LACIONS |
RECORREGUTS DE LES MATEIXES).

7. L'INSTAL.LADOR DISPOSARA A L’OBRA DE MOSTRES DE CADA UN
DELS MATERIALS | EQUIPS QUE S’HAN D’INSTAL.LAR PER LA SEVA
APROVACIO PER PART DE LA DIRECCIO FACULTATIVA.

8. EL CONTRATISTA 1/0 L'INSTAL.LADOR PRESENTARA PLANOLS DE
COORDINACIO ENTRE LES DIFERENTS INSTAL.LACIONS "PREVIES A L'INICI
DELS TREBALLS” AMB LA FINALITAT DE DETECTAR POSSIBLES
INTERFERENCIES O ENCREUAMENTS QUE DESPRES PERJUDIQUI
L'ESTETICA O EL FUTUR MANTENIMENT DE LES INSTAL.LACIONS. ES
REALITZARA ESPECIALMENT PLANOLS DE MUNTANTS EN EL PATI

DETALL:

cobi: BLCY
DIFUSOR LINIAL ESCALA: S/E
EDICIO: 03,05

MANIOBRA . _
vowe | QS—CLIMAZ PdT . 10 kA Tensio : 400 2350 V
F
7«
g 10All 10AIl 10AIl 10AIl 10AIl 10AIl 10Alll 10AIl
_T 300mA 300mA 300mA 300mA 300mA 300mA 300mA 300mA 5
25All i T i bt T i A
s
300mA 1AV
0 o o
K Mw//* o~ C/< C/< 16AII 16AIl
40AIV 10AIl 10AIl
M D 300mA 300mA VFO VF10 VF11 VF11 VF12 VF12 VF13 VF14
K K 4kW 3kW 2,2kW 2,2kW 4kW 3kW 2,2kW 2,2kW °
© © 0,75kW
M O/iz v O/iz M
10A 10A 25AIV
30mA
- -
4 4
b, b,
N. CIRCUIT L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 Lo L L2 L13 L14 L15 L16 L7 L8 L1g L20 L21 L22 L23 L24 L25 L26
DENOMINACIO DE QGBT CALDERES CAO1 CAD2 BOMBES GBO1— NORMAL | cB02— NORMAL | GB05— NORMAL | GBOB— NORMAL | GBO9— NORMAL BOMBES GBO1— RESERVA | GBO2— RESERVA | GBOS5— RESERVA | GBO6— RESERVA | GBO9— RESERVA | GBO3— NORMAL | GBO4— NORMAL | GBO7— NORMAL | GBO8— NORMAL |GBO3— RESERVA|GBO4— RESERVA| GBO7— RESERVA |GBO8— RESERVA CONTROL MANTENIMENT
POT. INST. 19500 W 1000 W 500 W 500 W 6600 W 3000 W 1100 W 1100 W 800 W 600 W 6600 W 3000 W 1100 W 1100 W 800 W 600 W 4000 W 3000 W 2200 W 2200 W 4000 W 3000 W 2200 W 2200 W 500 W 1500 W
POT. CALC. 19500 W - 625 W 625 W - 3750 W 1375 W 1375 W 1000 W 600 W - 3750 W 1375 W 1375 W 1000 W 600 W 5000 W 3750 W 2750 W 2750 W 5000 W 3750 W 2750 W 2750 W 500 W 1500 W
CONDUCTOR SEGONS QGBT 3x2,5+2,5Ti 3x2,5+2,5Ti 3x2,5+2,5Ti 3x2,5+2,5Ti 3x2,5+2,5Ti 3x2,5+2,5Ti 3x2,5+2,5Ti 3x2,5+2,5Ti 3x2,5+2,5Ti 3x2,5+2,5Ti 3x2,5+2,5Ti 3x2,5+2,5Ti 3x2,5+2,5Ti 3x2,5+2,5Ti 3x2,5+2,5Ti 3x2,5+2,5Ti 3x2,5+2,5Ti 3x2,5+2,5Ti 3x2,5+2,5Ti 3x2,5+2,5Ti 3x2,5 4x2,5+2,5Ti
TUB DN/SAF BAN - BAN BAN - BAN BAN BAN BAN BAN - BAN BAN BAN BAN BAN BAN BAN BAN BAN BAN BAN BAN BAN BAN BAN
DIMENSIONS ARMARI (HxAxP):
1.— 4 ARMARIS 1000x600x240 mm
2.— 3 ARMARIS 1550x600x240 mm
INCLOU 30% D’ESPAI LLIURE
MANIOBRA . - MANIOBRA . - |
e | QS—CLIMAT PdT :© 25 kA Tensio : 400 250 V v | QS—CLIMAS PdT : 10 kA Tensio : 400 250 V
F F
?, K 9k
! 10Alll 10AIll 10AIll ! 10Alll 10AIll 10AIll 10Alll
j 300mA £300mA £ 300mA QM2 j 300mA £300mA 300mA £ 200mA
s 0,8Alll '1 s '1
0 0
k| M2 S 10l E k| M2 S 10AlI E
25Alll 25Alll
40AIV <00mA 300mA 40AIV S00mA 300mA
M M
KM5
© 1,5kW ©
v 0,37kW M 0,25kW 10AIll M 0,75kW 10AII
- - -
4 J_ 4 4
1 1 1
N. CIRCUIT L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 N. CIRCUIT L1 L2 L3 L4 L5 L7 L8 L9 L10 L1 L12
DE QGBT VEO1 VEO! VEO2 VENTILADORS VEO8 VEO4 CONTROL MANTENIMENT DE QGBT cLot— | CLOT- R cLO2— | CLO2- R VENTILADORS VEO5 VEOS VEO3 CONTROL MANTENIMENT
DENOMINACIO DENOMINACIO
POT. INST. 9400 W 2200 W 2200 W 3000 W 500 W 300 W 200 W 500 W 1500 W POT. INST. 10300 W 3000 W 2200 W 1500 W 1100 W 1700 W 700 W 700 W 300 W 500 W 1500 W
POT. CALC. 9400 W 2750 W 2750 W 3750 W - 375 W 250 W 500 W 1875 W POT. CALC. 10300 W 3750 W 2750 W 1875 W 1375 W — 875 W 875 W 375 W 500 W 1875 W
CONDUCTOR SEGONS QGBT 3x2,5+2,5Ti 3x2,5+2,5Ti 3x2,5+2,5Ti 3x2,5+2,5Ti 3x2,5+2,5Ti 3x2,5 3x2,5+2,5Ti CONDUCTOR SEGONS QGBT 3x2,5+2,5Ti 3x2,5+2,5Ti 3x2,5+2,5Ti 3x2,5+2,5Ti 3x2,5+2,5Ti 3x2,5+2,5Ti 3x2,5 3x2,5+2,5Ti 3x2,5+2,5Ti
TUB DN/SAF BAN BAN BAN BAN - BAN BAN BAN BAN TUB DN/SAF BAN BAN BAN BAN BAN — BAN BAN BAN BAN BAN
DIMENSIONS ARMARI (HxAxP): DIMENSIONS ARMARI (HxAxP):
1.— 2 ARMARIS 800x600x240 mm 2 ARMARIS 1000x800x240 mm
2.— 1 ARMARI 1550x600x240 mm
INCLOU 30% D'ESPAI LLIURE INCLOU 30% D'ESPAI LLIURE
DETALL: CODI: BJA3 DETALL: CODI: BKA1 DETALL: CODI: BLD1
CONDUCTES EN XAPA ESCALA: s/E CONDUCTE CIRCULAR ESCALA: S/E DIFUSOR ROTACIONAL ESCALA: s/E
,
D'ACER GALVANIZAT REVISIO: 05/05 DE XAPA METAL.LICA EDICIO: 03,/05 EDICIO: 03,05
MATRIZAT A PUNTA DE DIAMANT
” < . 4 4 . < <
: 4 ga, N ALt a
< fatoe a2t T a - : ’ ! ”L/ ‘ “ .
N N 4 ‘ 4 " N “ T 4
“ e a < 4 N N ‘ “ < 4 4 N
TAC HILTI/HKD FORJAT ) 2 B . - . * a . .
0 SIMILAR P e / \ P a M .
_ - /1 4 9 i 4 a .4
o //' TAC TIPO HILTI/HKD
ki O SIMILAR FORJAT
Maxim 3500 mm. BARRA \@[ J@
CARGOLADA
CADMIADA
UNIO TRANSVERSAL
PLENUM AILLAT
SEGONS FABRICANT
UNIONS LONGITUDINALS —_———t
UNIG TRANSVERSAL ‘
UNIONS LONGITUDINALS ‘
| — | —

UNIONS LONGITUDINALS

TANCAMENT LONGITUDINAL PITTSBURGH

UNIONS TRANSVERSALS

AMB BRIDA DOBLADA
EXTERIORMENT

JUNTA DE GOMA

Matrizat amb ondulacié transversal

REFORCOS TRANSVERSALS INTERMEDIS

25

50

) o CLASE D LIMIT FACTOR FUGA
CLASE B (baixa) CLASE C (mitja) CLASE D (alta) DE L’AIRE (fmax)
ESTANQUEITAT
(m3/s)/m2
DISTANCIA DISTANCIA DISTANCIA h o
DIMENSIG | ESPESSOR ENTRE DIMENSIO | ESPESSOR ENTRE DIMENSIO | ESPESSOR ENTRE B (baixa) 0.009xp1x10
conpucte | NOMINAL UNIONS conpucTe | NOMNAL UNIONS conpucTe | NOMINAL UNIONS
mm TRANSVERSALS mm TRANSVERSALS mm TRANSVERSALS
mm (en metros) mm (en metres) mm (en metres) - o
¢ (mitja) 0.003xp1x10
<750 06 1.2 <750 0.8 1.2 <450 08 12 m
0,7 1,5 1 1.5 (alta) 0.001xptx10”
D* (alta ,001xpix
751 @ 1200 08 1,2 751 a 900 08 1.2 451 a 700 1 12 m
1 5 T 5 — ~ Segon UNE EN 12237
: (1) Presis estatica positiva
1201 @ 1500 | 2 901 o 1200 1.2 201 o 900 2 12 m (2) Presi6 estatica negativa )
) 5 ) 5 (3) Conducte per a aplicacions especials
1501 @ 2000 1.2 1.2 1201 o 1500 WO;’ ?-;5 901 a 1500 1.2 075 m
2001 a 2400 15 12 1501 a 1800 12 0,75 m 1501 o 1800 12 0.6 m
DIMENSIONES Y SEPARACIO
801 i 06 m 801 5 0.6 m ENTRE PARELLES DE SUPORTS
MAXIMA SUMA
EXIGENCIES DE ESTANQUEITAT DE COSTATS O SEPARACIO VARILLES
SEMIPERIMETRE (m) (mm.)
(a+b) (mm.)
1800 3 6
CLASE B : Segellar totes les unions transversals i les connexions
Segellar totes les unions longitudinals, excepte una 2400 2.4 6
CLASE C : Segellar tots los elements de uni transversal i longitudinal, 2000 s s
les cantonades, los tornillos, etc...
4200 5 8
Es realitzaran proves de fuites en obra. nota: Silicona de Segellat ha de ser anti bacter
4800 12 8

PER A DIAMETRES FINS

600 mm.

PLATINA

35x35x4

MAXIMA CARREGA PER CADA PLATINA | BARRA
SEGONS NORMES UNE-EN 12236:2003

LJ

PLATINA CARGOL CARREGA BARRA CARREGA
mm. N. mm. N.
25x(8) 2x4MA 1150 6 1200
25x(10) 2xBMA 1400 8 3000
25x(12) 2x6MA 1850 10 3800
25x(15) 2x8MA 3100 12 5500
40x(15) 2x10MA 4800 15 8800
20 13200

A

PER DIAMETRES SUPERIORS

A 600 mm.

ANGULAR AMB TORNAPUNTA

40x40x4

PLATINA
40x4

%\\\L\\%

DIMENSIONS | SUPORTS PER A
CONDUCTES CIRCULARS
SEGONS NORMES UNE—EN 12236:2003

DIAMETRE PLATINES
mm. mm.
< 600 1x25x( 8)

601 a 900 1x25x(12)

901 @ 1200 1x25x(15)

1201 a 1500 2x25x(12)

1501 a 2000 2x25x(15)

DIFUSOR AMB PRESA
DE PRESSIO INCORPORADA

MUNTATGE DE LA PART
FRONTAL MITJANGANT

CARGOL CENTRAL

FALS SOSTRE

;
TAC TIPO HILTI/HKD K1
O SIMILAR ‘

a < ‘ ‘
W G FORJAT

H1

+  PLENUM ATLLAT

SEGONS FABRICANT

ZAN
I

LN

PLACA DE FALS SOSTRE

NOMBRE DE
RANURES D G H1 K1 P
123 46
1 158 48 262 138 50
158 48
2 198 48 302 176 96

MODUL COMPTADOR D'ENERGIA D'INSTAL.LACIONS AMB DETALLS DE SORTIDA DELS MATEIXOS;
O RELLOTGE ELECTRICA ACTIVA RECORREGUT PER CEL RAS, FALS TERRA, RECORREGUTS VISTOS EN
5 SOSTRES, SALES DE MAQUINES, ETC. AQUESTS PLANOLS S'HAN
D'APROVAR PREVIAMENT A LA SEVA EXECUCIG PER LA DIRECCIO
FACULTATIVA.
R ENCLAUAMENT MECANIC AMZ CLAU [ 7 | ENCLAUAMENT ENTRE INTERRUPTORS
DETALL: CODI: BUA2
DETALL TIPUS COL.LOCACIO DE CONDUCTE D'ACER || escata: S/E
GALVANITZAT AILLAT EXTERIOR EN FALS SOSTRE Enicio: 03/05
TAC TIPUS HILTI/HKD . Ve
0 SIMILAR . . FORJAT
%.
BARRA T 3
ROSCADA
CADMIADA | ‘
| X: ALTURA DEL
CODUCTE DE = CONDUCTE
XAPA ‘
GALVANITZADA
I}é o SEGONS
iiiiiiii $ m| PRESSUPOST
o
2]
A7
PLACA DE i .
FALS SOSTRE PERFIL METAL.LIC GALVANITZAT EN "L
NOTA: CONDUCTES, SUPORTS, UNIONS | REFORGOS FABRICATS
SEGONS NORMES UNE—EN 12236:2003, UNE 100102: 1984
| UNE 100104:1984
DETALL: CODI: BUA1
DETALL TIPUS COL.LOCACIO DE CONDUCTE ESCALA: s/E
D'ACER GALVANITZAT EN FALS SOSTRE Enicio: 03/05
TAC TIPUS| HILTI/HKD_ PO SRR s G R FORUAT
0 SIMILAR ‘ ) . AN b . —r
BARNILLA
ROSCADA
CADMIADA X: ALTURA DEL
CONDUCTE
CODUCTE DE
XAPA
GALVANIZADA
7
PLACA DE
FALS SOSTRE PERFIL METAL.LIC GALVANITZAT EN "L"
NOTA: CONDUCTES, SUPORTS, UNIONS | REFORGOS FABRICATS
SEGONS NORMES UNE—EN 12236:2003, UNE 100102:1984
| UNE 100104:1984
DETALL: CODI: BEAT
DETALL DE SUPORT DE FAN—COIL ESCALA: s/E
EDICIO: 03/05
LONA

50 ANTIVIBRATORIA

TAC TIPUS HILTI/HKD
O SIMILAR

FAN—-COIL,

BARNILLA ZINCAT
PER A SUPORT DE
FAN—COILS: MINIM M-8

PERFIL _GALVANITZAT EN

CALENT DE 42x42 mm.

ANTIVIBRATORI
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DETALL: CODI: DDO1 DETALL: CODI: DD02 DETALL: CODI: DDO3 DETALL: CODI: DBO2
,
SUPORT SUSPES ESCALA: S/E SUPORT CANONADA DE COURE ESCALA: S/E SUPORT CANONADA DE COURE ESCALA: S/E SUPORT CANONADA D'ACER ESCALA: s/E
CANONADA DE COURE oo 03708 DISTRIBUCIO HORITZONTAL oo 03708 DISTRIBUCIO VERTICAL oo 0308 DISTRIBUCIO HORITZONTAL e
m g
Wr X! X
I
JUNTA DE GOMA i JUNTA DE GOMA
N NN ”SP\T—ROCK’/ "SP\T—Roc»g/
) CARGOL CARGOL
N NN CARGOL MoT0 CARGOL SOLDADURES JUNT DE CARGOL =10
R b GOMA s
NENRN N\ ANCORATGE "HILTI/HKD" M=10 \ DARRL ROSCADA M-8 ELECTRIQUES M=10 \ / BARRA ROSCADA
N O SIMILAR DISTANCIA EN W 0 PAVONADA \ W oo 0 PAVONADA
N DED‘CAAMNEJNREDA METRES ENTRE o
N SUPORTS (A) . .
PLATINA PATI \ PLATINA pATI
— VOLANDERA// R eid LLISCANT VOLANDERA VOLANDERA// . T00x3 LLISCANT
DN1O : FEMELLA FEMELLA
DN15 1,80 | ” | ”
AN AN
u RAIL HILTI/FLAMCO” DN20 1,80
0 SIMILAR SUPORT PINTAT AMB DUES SUPORT PINTAT AMB DUES
DN25 2,40 CAPAS DE PINTURA Fi= CAPAS DE PINTURA =
DN32 540 ANTIOXIDANT PLATINA ANTIOXIDANT PLATINA
2’40 -— -
i DN40 ) Jf’ \ CARGOL J= \
TD \VOLANDERA GOMA 1 \VOLANDERA GOMA
DN50 o > 3 VOLANDERA: ANTIVIBRATORIA M—10 VOLANDERA. ANTVIBRATORIA
ABRAGADORA AMB 2 GRUIX 10 mm. GRUIX 10 mm.
AILLAMIENT DE FEMELLA XAPA DE FEMELLA
GOMA "HILTI /FLAMCO” 120x100x5
O SIMILAR
- DIAMETRE | DISTANCIA DIAMETRE DISTANCIA
AILLAMIENT DE CANONADA | EN METRES DE CANONADA [ EN _METRES
DE COURE ENTRE D’ ACER ENTRE
SUPORTS ANTIOXIDANT SUPORTS
Q» DE_PINTURA
fs DN10 1,20 SO AR DN10 1,80
DN15 1,80 DN15 1,80
DN20 1,80 SOLDADURA DN20 2,50
PLATINA DN25 2,40 T T ELECTRICA PLATINA DN25 2,50
DN32 2,40 DN32 2,80
DN40 2,40 DN40 3
DN50 o > 3 DISTANCIA EN METRES DNS0 3
DIAMETRE ENTRE SUPORTS NG5 B
DE CANONADA oNgo Too
TRAMO VERTICAL :
e o DN100 4
2 PERFILS EN "L ~ 2 PERFILS EN "L
60x60x6 DNT5 2.4 60x60x6 DN125 5
DN20 2,40 DNT50 o > 6
DN25 3
DN32 3
T~ FEMELLA DN40 3
SOLDADURA SOLDADURA
ELECTRICA VOLANDERA DNSO o > 3,70 ELECTRICA
SUPORT DE 30x10 6RY PERFIL EN "L” SUPORT DE 30x10
/ BOXBOX6
XAPA DE
TOLERANCIA 1mm Saa Dt TOLERANCIA 1mm
"SPIT—ROCK”
TOLERANCIA 0.5mm CRAIRAT 20300 TOLERANCIA 0.5mm CRAIRAT 2000x5
PLATINA LLISCANT PLATINA LLISCANT
DE 100x20 DE 100x20
DETALL: CODI: DDO4 DETALL: CODI: BAO1 DETALL: CODI: DMA1
,
AILLAMENT TERMIC PER A CANONADES D’AIGUA ESCALA: S/E SIFO ESCALA: S/N MUNTATGE DILATADORS ESCALA: s/E
EDICIO: 11,/09 CLIMATITZADORS EDICIO: 03/05 EN CANONADES LINIALS EDICIO: 03/05
NIVELL DE BONERA
TAULA D'ESPESSOR MINIMA D'AILLAMENT TERMIC DE LES CANONADES
SEGON 1T 1.2.4.2 =
<
5
FLUID INTERIOR CALENT &
[T
DIAMETRE EXTERIOR . u
CANONADA SENSE AILLAR TEMPERATURA DEL FLUID ( © C ) vl < H1
(=}
40...60 >60...100 >100...180 &
)
D<= 35 25 25 30 N
35 <D <= 80 30 30 40
60 < D <= 90 30 30 40
90 < D <= 140 %0 40 50
140 < D 5 40 50 "D” H2
{DIAMETRE DESGUAS) I
NOTA: ) ‘\
QUAN LES CANONADES ESTIGUIN INSTAL—LADES A UEXTERIOR, LA GROSSOR INDICADA SERA R
INCREMENTADA, COM A MINIM, EN 10 mm PER A FLUIDS CALENTS. %
ELS VALORS DE LA TAULA ANIRAN CONDICIONATS, A UNES DE PERDUDES TERMIQUES GLOBALS DEL
CONJUNT DE CONDUCCIONS NO SUPERIORS AL 4% DE LA POTENCIA MAXIMA QUE TRANSPORTA.
B} . ELEMENT DE SUPORT
LES ESPESSORS DE LA TAULA, SOL SON VALIDS PER A UN AILLANT AMB CONDUCTIVITAT TERMICA / ‘ AMB VARIACIS DE TEMPERATURA
0.04 W/mK A 10C. TIPO HILTI MFP
LES ESPESSORS DE LA TAULA, S'AUGMENTARAN EN 5 mm EN XARXES AMB FUNCIONAMENT TOT / ‘
LANY TAP DE NETEJA DN40 DILATADOR
CANONADES A.C.S., BOMBA DE CALOR CLIMATITZADORS | FANCOILS N
gla )
|:| CANONADES DE CALDERES 1 O
e ey
COTES (mm.)
MINIM RECOMENAT MAXIM
TAULA D’ESPESSOR MINIMA D'AILLAMENT TERMIC DE LES CANONADES SENSE LIMITACIO
SEGON 1T 1.2.4.2 H1 | DEPRESSIO 50A( P+S) 100 RESPECTANT H2 min.
AP SENSE LIMITACIO
FLUID INTERIOR FRED H2 | DEPRESSIO | 40(%+§ 100 RESPECTANT H1 mfn.
DIAMETRE EXTERIOR .
CANONADA SENSE ATLLAR TEMPERATURA DEL FLUID ( * C ) b % SEGONS -
CABAL
>-10...0 >0..10 >10
s 40 - -
D <= 35 30 20 20
35 < b < 60 0 “ 20 A (P+S)= PRESSIO DE VENTILADOR
60 <D <= 90 40 30 30
90 < D <= 140 50 20 30
140 <D 50 40 30
NOTA:
QUAN LES CANONADES ESTIGUIN INSTAL—LADES A UEXTERIOR, LA GROSSOR INDICADA SERA
INCREMENTADA, COM A MINIM, EN 20 mm PER A FLUIDS CALENTS.
ELS VALORS DE LA TAULA ANIRAN CONDICIONATS, A UNES DE PERDUDES TERMIQUES GLOBALS DEL
CONJUNT DE CONDUCCIONS NO SUPERIORS AL 4% DE LA POTENCIA MAXIMA QUE TRANSPORTA.
LES ESPESSORS DE LA TAULA, SOL SON VALIDS PER A UN AILLANT AMB CONDUCTIVITAT TERMICA
0.04 W/mK A 10°C. -
DETALL: coDl: Fol
LES ESPESSORS DE LA TAULA, S’AUGMENTARAN EN 5 mm EN XARXES AMB FUNCIONAMENT TOT REGULACIO DE CIRCUITS D'AIGUA DE CABAL VARIABLE CSCALA: S/E
L’ANY. .
EDICIG: 03,/06
DETALL CONNEXIONAT DETALL CONNEXIONAT
BATERIA CLIMATITZADORS BATERIA FAN-COILS
m m m m
o—r— < > Y Y
= A A
v v
SORTIDA A PLANTA ——<— T - A UNITATS Yiver | X vz |
MUNTANT VERTICAL TERMINALS v v
—r—D<—- —|—|———> ¥ ¥
DETALL CONNEXIONAT DETALL CONNEXIONAT
LLEGENDA LLEGENDA BATERIA CLIMATITZADORS BATERIA FAN-COILS
SIMBOLOGIA SIMBOLOGIA
> VALWLA DE TALL CIRCUIT IMPULSIO AIGUA FREDA
N4l REGULADOR DE PRESSIG DIFERENCIAL —— ———| CIRCUIT RETORN AIGUA FREDA
X1 VALWLA DE REGULACI6 DE CABAL —— - ——| CIRCUIT IMPULSI6 AIGUA CALENTA
K VALWLA DE BUIDAT —— - ——| CIRCUIT RETORN AIGUA CALENTA
S'HA D’ASSEGURAR UN CABAL MINIM D’AIGUA EN ELS CIRCUITS DE CLIMATITZACIO
INSTALLLANT VALWLES DE TRES MVIES EN ELS ELEMENTS TERMINALS EQUIVALENTS
AL 20% DE LA POTENCIA

DETALL: CODI: DBO3
SUPORT CANONADA D’ACER
DISTRIBUCIO VERTICAL

ESCALA: S/E

EDICIO: 03/05

PERFIL EN "L”
B60x60x6

SOLDADURES JUNT DE

CARGOL
M-8 ELECTRIQUES

VOLANDERA

—C

CARGOL
M-10

XAPA DE
120x100x5

ANTIOXIDANT
DE PINTURA
AMB DUES CAPES
SUPORT PINTAT

OLDADURA
ELECTRICA

DISTANCIA EN METRES
DIAMETRE ENTRE SUPORTS
DE CANONADA
TRAM VERTICAL
DN15 25
DN20 3
DN25 3
DN32 3
- FEMELLA DN40 35
\voLANDERA DN50 35
DN65 45
PERFIL N “L”
60x60x6 DNBO 45
XAPA DE
120x100x5 DN100 45
SPIT—ROCK DN125 5
DN150 6
DN200 5
DN250 5
DETALL: CcoD: DDO5
,
AILLAMENT TERMIC PER A CANONADES D’AIGUA ESCALA: S/E
EDICIG: 11,/09

TAULA D'ESPESSOR MINIMA D’AILLAMENT
TERMIC DE LES CONDUCTES. SEGON IT 1.2.4.2

EN INTERIORS (mm) [ EN EXTERIORS (mm)
AIRE CALENT 20 30
AIRE FRED 30 50
NOTA:

ELS VALORS DE LA TAULA ANIRAN CONDICIONATS, A UNES
DE PERDUDES TERMIQUES GLOBALS DEL CONJUNT DE
CONDUCCIONS NO SUPERIORS AL 4% DE LA POTENCIA
MAXIMA QUE TRANSPORTA.

LES ESPESSORS DE LA TAULA, SOL SON VALIDS PER A UN
AILLANT AMB CONDUCTIVITAT TERMICA 0.04 W/mK A 10°C.
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Fitxa Tecnica
de Climatitzadors
Fitxa Técnica Projecte : BO111~ COMISSARIA LLORET DE MAR Fitxa Técnica Projecte COMISSARIA LLORET DE MAR Fitxa Técnica ’de Planta Projecte COMISSARIA LLORET DE MAR
, . N
Definicis_de I'equip de Data : abr—11 Salt térmic oigua freda (*C): 5 d'Equips Autdnoms Data ABRIL 2011 Refredadora d aigua bote ABAIL 2011
Referéncio CLo1 CLO02 CL03 Fan—Coils condensada per aire
Zona climatitzada AIRE EXTERIOR SALA D’ACTES VESTIDORS Autor : GOM Salt témic aigua calenta (*C); 10 Autor GeM Autor cou
Tipus En L Horitzontal 2 pisos En L
— Sofmod de Teoo
Execucid Normal—Intempérie Normal-Intempérie Normal-Intempérie |D ﬂmc\\ovde Lequip Srnielo de equp Definicis del N
e Y p— y— S Referancia Fcof FCo2 FCO3 FCo4 FCo5 FCO6 Marca / Model MITSUBISHI MITSUBISHI | efinicié del equip
abal ire onstan ariaple onstan anci
Execucio HORITZONTAL HORITZONTAL HORITZONTAL HORITZONTAL HORITZONTAL HORITZONTAL PKZ—35HAL HPKZ—100KAL Referencia PEOT
Variador de freqiizncia extern d'impulsis VFO3 VFO3 VFO1 -
—_— oz Vo o Envolvent NO NO NO NO NO NO Tipus(1) SF SF Warco / Model
ariador de freqiencia extem de retorn _
" TROX TROX TROX Subjeccio SOSTRE SOSTRE SOSTRE SOSTRE SOSTRE SOSTRE Tipus Condensacié (Aire/Aigua) AIRE AIRE DAIKIN EWAD270D—SX
arca
— S s s Sistema 4 TUBS 4 TUBS 4 TUBS 4 TUBS 4 TUBS 4 TUBS Tipus Refrigerant R 410 R410 FEP—— —
odel
Tipus filtre / Eficacia gravimétrica 63 / 81% c3 / 81% c3 / 81% G3 / 81% 63/ 81% c3 / 81% [Potencia Nominal(2) Refredament d'aigua
[Seccio Sienciodor de retor Marca AERMEC AERMEC AERMEC AERMEC AERMEC CIATESA Fred (W) 36 10 i i
Longitut (mm) 750 1.000 750 — Tipus Refrigerant R134a
- Model CTB 40 + alor (kW) - -
Atenuocis (dB(A)) 15.1 18.7 17.6 FCX 22PO FCX 32P0 FCX 42PO0 FCX 50PO0 FCX 62P0 SILENCIADOR [Coitet Tnterior Compresors
|Sec;ié pre—filtre Prestacions de fred (1) Referencia ATLO1 ATLO2 Tipus Cargol Semi Hermétic
Tipus re ré re Poténcia Sensible (kW) 1,01 1,62 2,34 2,56 3,54 - Tipus(3) PARET PARET Namero 2
Rendiment gravimétric/opacimétric (%) Op.260% 0Op.260% 0Op.260% Poténcia Total (kW) 1,23 2,04 2,89 3,44 4,14 7,30 Model PKA— RP35HAL PKA-RPT00KAL Namero circuits frigorTfics 2
Perdua de pressic maxima (Pa) (net/brut) (26,/200) (35/200) (39,/200) Cabal maxim aigua (1/s) 0,059 0,098 0,138 0,165 0,198 0,349 Cabal nominal (1/s) 175 384 NG Tt p ot =
|Seccw6 ventilador de retorn DN connexid 15 15 20 20 20 25 Pressic Disponble (Pa) — — umero detapes de capacita Continua des del 12,5%
Marca/Model ZIEHL /130576 ZIEHL /130583 ZIEHL /130599 F batero digu (kPa) 301 12,07 041 13.00 5.54 5.00 o E——— 0 yr |Vemtuodors
Tipus Plug F Plug F Plug F - i i
ug ran ug ran ug ran Eestocwoms de calor (2) Connex. Frigorif. (Liq. / Gas) (mm) 6,35/12,70 9,52/15,88 Tipus Axials
Cabal Aire (1/s) 1.895 1.548 828 Potancia (kW) 0,94 1,69 2,11 2,20 3,12 8,20 Fyr— = = NGmero s
Pressio disponible (Pa) 300 250 300 Cabal maxim aigua (I/s) 0,022 0,040 0,050 0,052 0,075 0,196 P () s o 9
- - s 9 Cabal (/s 17.169
Pot aBA 81 80 50 N comnexic .
oténcia sonora (dBA) 15 15 15 5 15 20 Tamany: AmplexFonsxAlt (mm) 898 x 249 x 295 1170 x 295 x 365 —
Potancia elactrica absorbida (W) 1511 1170 890 &P baterla aiguo (kPa) 1,91 6,03 8,13 5,72 5,51 2,00 [T Bl Pressio Disponible (Pa) -
nita Xterior
Poténcia elactrica (kW) / Tensio—Fases 2,2 /400 — i 15 / 400 — i 11/ 400 — i [Prestacions del ventilador (3) Referancia ATE 07 MEO2 |Poténcio Frigorifica Nominal. Text = 35°C
(W/m3/s) / SFP (Categoria) 799 / SFP 3 754 / SFP 3 833 / SFP 3 Cobal aire o velocitat mitjono (1/s) 75 125 167 185 242 550 Vode PUNZ—RP 35VHA SN2 TRP100V Fred (kW) 271,0
Dispositiu medicié | control de cabal S| S| —_ SFP [W/(m3/s)] SFP 3 — — SFP 3 SFP 3 SFP 4 p—— o o0 Sat Tormie (0) -
— — . a ermic
[Comporta dare de ventiocd Pressis disponible (Pa) (v. mitjana) 49 50 51 50 50 100 v EE—— ” o .
Cabal d'aire de ventilacio (/) 100% 1131 100% Poténcia sonora (dBA) (v. mitjana) 57 52 57 58 59 48 e — — Cabal Nominal (I/s) 12,90
otencia Electrica ] i
Tipus Automecanica Automecdnica Automecdnica N* de velocitats L1/L2/L3 L1/L2/L3 L2/L3/L4 L1/L2/L3 L2/L3/L4 L1/L2/L3 ot V) / F 300,11 300,11 dP Aigua (kPa) 38
Marca/Model TROX / EN TROX / EN TROX / EN Potancio elactrico (W) 60 90 m 182 200 750 p—— = 20 Coeficient EER 259
[Ssccit recuperacic ostaticn plogues Tensic (V) / Fases 230 /| 230 /1 230 / | 230 /| 230 / | 230 / | —
- - Tamany: AmplexFonsxAlt (mm) 800 x 323 x 600 950 x 360 x 1.350 Coeficient  ESEER 3,55
Cabal Aire (I/s) 1.895 - 828 Caracteristiques fisiques
PIVT————— =T - o7 Longitud (mm) 563 793 1,016 1.016 1147 1.710 Notes [Recuperacis d'Energia. T = 45°C
S —— o — o Amplada (mm) 457 457 457 457 562 1.310 1: Sol Fred (SF), Bomba de Calor (BC) / Compactes (C), Partits (P), Multisplit (MS), Roof—top (RT) Tipus Parcial
Seooh recuperach entepioa Totatve At (mm) 216 216 216 216 216 200 2: Capacitat frigorffica nominal amb: Temperatura Exterior 35'C Temperatura Interior 27 *C Calor (W) o
Cabal Are (‘/S) _ 1,548 _ Pes (kg) 14 20 23 23 34 168 Capacitat colorifica nominal amb: Termperatura Exterior  7°C Temperatura Interior 21 °C — - -
- — [Eouips de control 3 Fals Sostre per conductes (FS), Cassette (CA), Salt Termic (*C) 10,00
Rendiment mfnim (%) - 61% - p _ Cansola (CO), Muntatje Vertical (V), Paret (P) N
- — — Namero vies valwla 2 VIES 2 VIES 2 VIES 2 VIES 2 VIES 2 VIES Cabal Nominal (1/s) 1,70
Velocitat de pas (m/s) 47
Accié valvul f
Poténcia electrica (kW) / Tensio—Fases - - oelo vawe TOT / RES TOT / RES TOT / RES TOT / RES TOT / RES T0T / RES dP Aigua (kPa)
Situacid t: ostat
T ——yTy — = — ituacis termosta AMBIENT AMBIENT AMBIENT AMBIENT AMBIENT AMBIENT Poloncio Elacirica
Situacio d t tilad
S T ituacis comandament ventilador PARET PARET PARET PARET PARET PARET Commresaor 7 Total 0 04,0
: Notes
Tipus G4 G4 G4 —
(1): Capacitat frigorifica nominal amb: Temperatura entrada aigua: 7°C; Temperatura aire interior: 25°C BS, 18°C BH Intensitat d'Arrencada (A) 275,0
Rendiment gravimatric /opacimétric (%) Gr.290% Gr.290% Gr.290% § o . . o
(2): Copacitat calorffica nominal amb: Temperatura entrada aigua: 50°C; Temperatura aire interior: 20°C BS - —
\ e Intensitat de Proteccis (A) 173,0
Perdua de pressio maxima (Pa) (net/brut) (42/150) (53/150) (57,/150) (3): Motor a velocitat mitjona
Seccio filtre Poténcia sonora
Tipus F6 F6 F6 Tipus de proteccié sonaora Supersﬂenciodo
Rendiment gravimétric /opacimétric (%) Op.260% Op.260% 0p.260% Poténcia sonora (dB(A)) 84,7
Pérdua de pressis maxima (Pa) (net/brut) 26 /200 35/200 39/200
(26/200) (35/200) (39/200) Pressic sonora a 10 m (dB(A)) 65
Bateria de fred
N* minim de files 6 6 3 |Corocter/\sﬁques Fisiques
Potancia Total (W) 94.100 65.381 44.200 Pes (kg) 3.590
Perdua carrega de Iaigua en bateria (kPa) 241 206 16.2 Fons (mm) 5034
Aire Entrada (BS/BH) 33.0/26.4 30.2/24.4 33.0/26.4
—— / / / Projecte COMISSARIA LLORET DE MAR Ample (mm) 4.040
Aire Sortida (BS/BH) 13.2/12.0 14.2/13.8 13.0/12.8 Fitxa Técnica —
dT Aigua (*C) (7°C-12°C) 5 5 5 Data ABRIL 2011 goda (mm) 2.420
Grups Electrobombes [Notes
Cabal aigua (1/s) 4,496 3,124 2,112 Autor GOM
DN connexio 55 55 50 Certificacio Eurovent
Bateria de calor Cabal Pressic | Tipus Tipus Poténcia Total
YR ————— 7 7 7 Ref. Denominacié circuit aigua bomba b deb Rotor ['installacig motor Marca i model unitats
Potancia (W) 47,943 50.000 39.000 (1/s) Tripus] (poy | °77° (kW)
N =, . - - - GB.01 PRIMARI REFREDADORA 12,95 C 120,0 Simple Sec En Iinea 3,0 GRUNDFQOS TP 80—-150/4 IN+1R
Perdua carrega de I'aigua en bateria (kPa) 24.3 19.0 3.9 GB.02 PRIMARI RECUPERACIO 1,70 C 120,0 Simple Sec En Ifnea 1.1 GRUNDFOS TP 40-160/4 IN+1IR
Aire Entrada (°C) -30 38 ~3.0 6B.03 SECUNDARI AF FAN-COILS 7,90 | v [ 2000 | Simple Sec En linea 4,0 GRUNDFOS TP 65-240/4 INHIR
Aire Sortida (*C) 17.6 30.0 GB.04 | SECUNDARIA AF CLIMATITZADORS | 565 | V | 200,0 [ Simple Sec En linea 3,0 GRUNDFOS TP 50-230/4 IN+TR
T A () (60°0-300) 10 10 10 - - GB.05 PRIMARI CAQ1 359 | ¢ [ 100,0 [ Simple Sec En linea 1,1 GRUNDFOS TP 40-160/4 N
Cabol g (/) 1145 1194 0052 Fitxa Técnica Projecte : BOO111— COMISSARIA LLORET DE MAR GB.06 PRIMARI CAQ2 2,39 | C [ 1000 [ Simple Sec En linea 0.8 GRUNDFOS TP 40130 /4 N
DN comnexi 10 70 10 Resum de carregues Data :  ABRIL 2011 B.07 SECUNDARI AC FAN-COILS 312 | v | 180,0 | Simple Sec En Iinea 2,2 GRUNDFOS TP 50-190/4 INTIR
T, de Climatitzacié Autor - com GB.08 | SECUNDARI AC CLIMATITZADORS | 1,53 | V | 180,0 [ Simple Sec En Iinea 2,2 GRUNDFOS TP 50-190/4 INTIR
Tipus = T8 T8 GB.09 ACS 0,74 [ ¢ | 1200 | Simple Sec En Iinea 0,6 GRUNDFOS TP 32-120/4 INTIR
- — — Potencia Potencia Cabal Cabal Referéncia Constant Simple Sec En linea Normal
Rendiment gravimtric/opacimatric (%) Op.290% Op.290% Op.290% Ref. Denominacis FrigorTfica Calorffica | Climatitzacio | Ventilacio equip de Variable Bessona  Humit Bancada Reserva
Perdua de pressid maxima (Pa) (net/brut) (95/300) (116,/300) (124/300) Sensible Totent Total climatitzacio
Seccit_ventilador d'impulsis (W) (W) (W) (W) (1/s) (1/s)
Marca / Model ZIEHL /130585 ZIEHL /130592 ZIEHL /130806 PLANTA BAIXA
T Plug Fon Plug Fon Plug Fon B.1 GARJOLES 5,489 357 5.846 8.169 550 75 CLOT + FCO5
—_— o — = 5.2 DESPATX 2.074 119 2.193 1068 67 25 CLOT + FCO3
obal Aire (/2) : : B.3 AREA TREBALL 3.286 357 3.643 2.329 2 x 125 75 CLO1 +2 x FCO2 - - -
Pressi6 disponible (Pa) 300 300 250 B.4 LOCUTORI 684 119 803 18 75 25 CLOT + FCOI Fitxa técnica Projecte : COMISSARIA LLORET DE MAR
Potencia sonora (dBA) 89 88 86 B5 DESPATX 2.282 119 2,401 1738 67 25 CLOT + FCO3 de Data : abri—11
Potencia elzstrica dbsorbida (W) 2610 2180 1140 8.6 LOCUTORI 684 19 803 +18 /5 25 o1 + Feol Autor : oM
57 SALA ESPERA 5788 7190 6978 3.990 550 60 CLOT + FCO6 :
Poténcia el&ctri kW, Tensio—F a eres
oténcla e2otrica (kW) / Tensio—Faseo 5 /400 - 5/ 400 - 1.5 /400 — i 5.6 ESPERA SALA ACTES 32.166 35535 67.701 42.678 166 158 CL0Z
(W/m3/s) / SFP (Categoria) 1385 / SFP 4 1406 / SFP 4 1378 / SFP 4 5.9 SALA DACTES 1.381 978
Dispositiu medicié | control de cabal 5] 3] — B.10 SALA DE CONTROL 3.931 297 4.228 2.714 2 x 167 63 CLOT+ 2xFCO3 Definicic_de I'equip
[Secois Sienciodor Fimpulais B.11 SALA DE CRISI 2.763 1,071 3.834 1,594 242 144 CLOT + FCO5 Referencia CAO1 CA02
Longitut (mm) 1250 500 1250 PWL’?NTA PRIMERA — — — — — — — — Marca / Model ADISA ADISA
. . . +
Atenuacis (dB(4)) 24 1 243 2 CAP_POLICIA 1640 119 1759 550 125 25 CLOT + FC02 : ADI LT 150 ADILLT 105
[Caracteristiques frsiques aproximades T3 SECRETARIA FAGANA 1483 179 1602 556 125 75 CLOT + FCOZ Funcionament BAIXA BAIXA
Longitut (mm) 7.740 5.890 6.840 1.4 SECRETARIA_INTERIOR 2.824 238 3.062 396 185 50 CLO1 + FCO4 TEMEPERATURA TEMPERATURA
Amplada.(mm) 2640 1.320 1.880 1.5 DESPATX L1198 1 1258 570 12 2 CLOT + FC02 Fitxa Tecnica Projecte : COMISSARIA LLORET DE VAR Tipus de Caldera HOGAR HOGAR
6 SALA BRIFFING 4715 2,498 7213 1215 550 336 CLOT + FC06
Algad 1170 2.020 870
coda (mm) 7 DESPATX 7564 [IE 1.683 762 125 25 CLOT + FC03 de Data : abril—11 : SOBREPRESIONADO SOBREPRESIONADO
Pes (kg) 2478 1.986 1502 8 DESPATX OFICINA 2.358 238 2.596 1.070 167 50 CLOT + FC05 Ventiladors Material ACER ACER
[Material conduccis aire 19 SALA ESPERA 1.850 714 2.564 934 67 96 CLO1 + FCO05 Autor : GGM INOXIDABLE INOXIDABLE
Presa daire Libre Libre Libre 1.10 __SALA REUNIONS 1,731 714 2.445 534 57 %6 CLOT + FCO3 Prostocions
Extraccio Libre Libre Libre P“&NTA SEGOL?N‘C PROTECCIO CIVIL 1.081 1 1.200 294 125 25 CLOv + FCO2 [Definicic_de I'equip Potencia atil (kW) 150 105
Referancia VE.O1 VE.02 VE.03 VE.04 VE.06 VE.O7 VE.08 — -
Noter Gt | clocsifeacis. minima. o 5 1 basads an 1 UNE-EN 1855 2.1 VESTUARI HOMES 19.970 24194 44164 30.296 510 700% AEXT. CLO3 - _ _ ST T _ TG TS Rendimient 100% (%)/T (*C) 967% 96%
ota: Calitat i classificacié minima exigida segons execuci6 i basada en la norma ~ ona EXTRACCIO APORTACIO SOBREPRESSIO .
ottt oxeondis nom ;i vgsrquASRT\UHA%MEDs Egﬁlifm Bg A0 ROt A asiaiscvis pomREn Dvenos AT e N* d'etapes MODULANT A PARTIR DEL 30% |MODULANT A PARTIR DEL 30%
Resistancia mecanica : 1A, Estanqueitat envolvent : A, Fuga total admisible : F6 2:4 VESTUAR O ﬁROT. I ot Tipus (1) CENTRIFUG CENTRIFUG CENTRIFUG CENTRIFUG CENTRIFUG CENTRIFUG CENTRIFUG Presio _de servei max. (bar) S S
ponaieely sermien s T Pent (e <TRt, Allement actate : %0 oW 25 DESPATX 1305 9 404 520 25 % OL0T 5 FC02 nstalocis CONDUCTE CONDUCTE CONDUCTE CONDUCTE CONDUCTE CONDUCTE CONDUCTE Temp. min. entrada Aigua (°C) - -
esistencia dl foo : AT 6 AZ=sT, 26 SALA VOLUNTARIS 1876 238 2114 839 167 50 CLOT + FCO3 Marca / Mode SaP S&P S&p S&P S&p S&P S&p Temp. max. sortida Aigua (°C) 90 90
Climatitzads i6 higiénic : - 2
imatitzodo execuds higenie i - 2.7 BIBLIOTECA 1765 357 2122 839 67 75 CLO1 + FCO3 CHAT/6-710 CHAT /6-800 CAB=250 CVAT /4-1500/250 | CvAT /4—9000/500| GVAT /4-1500,/250 | CVAT /4- 3800/355 Temp. treball entrada Aigua (*C) 70 70
Resisténcia mecanica : 2, Estanqueitat envolvent : B, Fuga total admisible : F9 2.8 SALA POLIVALENT 4.107 714 4.821 2.271 2 x 167 150 CLOT + 2xFCO3 [ - Temp. treball sortida Aigua (°C) 80 80
Transmissio térmica : T3, Pont térmic :TB2, Aillament acistic : 26 dB(A) FCO3 Prestacions n —
Resistencio ol foe : Al & A2—s1 40 Cabal d'Aire (1/s) 2500 3960 120 196 1636 200 415 |Dodes del Combustible gasods
Pressis disponble (Pa) 380 280 200 200 350 200 350 [ combustiole [ GAS NATURAL [ GAS NATURAL
Poténcia Sonora (dBA) 63 85 39 49 63 62 59 |Cremodor associat
Namero de velocitats 2 1 1 1 1 1 1 [Marca / Model | PREMIX | PREMIX
Potencia elactrica absorbida (W) 1357 1584 34 56 818 57 250 |Corocter/\stiques fisiques
Poténcia eléctrica (kW) / Tensio—Fases 2,2 /400 — I [3 /400 — 025 /230 — | |02/ 400 — 11 |22 /400 — 0,2 / 400 — 1 0,7 / 400 — I Diametre Sortida Gasos (mm) 200 200
(W/m3/s) / SFP (Categoria) 542 / SFP 2 400 / SFP 1 356 /SFP 1 285 / SFP 1 500 / SFP 1 285 / SFP 1 285 / SFP 1 Fondaria (mm) 620 600
Transmissis (2) DIRECTA DIRECTA DIRECTA DIRECTA DIRECTA DIRECTA DIRECTA Amplada (mm) 450 350
Rp.m 965 965 1250 1380 1475 1380 1380 Algada (mm) 1100 1100
Caracteristiques Fisiques Pes (kg) 123 110
Didmetre (ram) 710 800 250 250 500 250 355
Longitut (mm) 980 1037 450 630 970 630 780
Amplada (mm) 1060 1037 525 500 860 500 650
‘Algada (mm) 1060 117 383 500 860 500 650
Pes (kg) 215 229 25 38 105 38 62
Notes:
(1): Centrffug/Axial /Helicocentrffug
(2): Directa/Carretja
Ficha Técnica Projecte COMISSARIA LLORET DE MAR Fitxa Técnica Projecte COMISSARIA LLORET DE MAR
d? . Data ABRIL 2011 Variadors de Data ABRIL 2011
Silenciadores Freqiiéncia
Autor GoM Autor GGM
[Definicion_del Equipo [Definicis_de Tequip
Referencia S1.01 S1.02 Referéncia VFO1 VF02 VFO3
M Model 0 q
e/ Modelo e A Marca/Model MITSUBISHI MITSUBISHI MITSUBISHI
FR—F740-1,5K FR—F740—2,2K FR—F740—4K
SN15,/05—1 SN15,/08—1 ; .
/ / (FR—F740-00038—EC) | (FR=F740-00052-£C) | (FR—F740—00083-EC) COMISSARIA A LLORET DE MAR
Caudal de Atre (/<) 2.500 3.960
S oA SoTERRAN] [Sortida de potencia PROJECTE BASIC | EXECUTIU DEL CENTRE DE SERVEIS DE POLICIA HLCLENT
Para VEO! VE02 Potancia del motor M=cte. (kW) 1,5 2,2 4 ,
Atenuacién o 250 Hz (dB) 27 27 | nominal sortida M=cte. (A) 35 48 7,6 I_OCAI_ | PROTECC'O C|V||_
& de Are (Pa) 21 21 I nominal sortida M=n2 (A) 3,8 5,2 8,3 Av/ de les Alegries, 17310 Loret de Mar
Entrada de poténcia
Ancho del Candl de Paso (mm) 15 15 P
[Caractersticas Fisicas Alimentocis (V-fases) 40011 400l 400-Ill
Poténcia d'entrada (KVA) 4 48 8 A
Ao (mm) 600 900 — CLIMATITZACIO. PLANOL DE FITXES TECNIQUES
“Ancho (mm) 1400 1400 |Ccrocter\st\ques Fisiques JOANPRAT TONICODINA
Longitud (rmm) 1.200 1.200 Amplao (mm) 150 150 150
To (000 AGB ‘79 Profund (mm) 140 140 140 2010-015 COMISSARIA LLORET PL/1505 Maig-2011 ELS ARQUITECTES
Agada (mrm) 260 260 260
Pes (kg.) 35 35 35
CODINA PRAT VALLS | ARQUITECTES ASSOCIATS S.L.P.

C/BARCELONA, nim. 90local GRANOLLERS 08400 Tel.93 870 55 83 Fax.93 8600212 cpva@cpva.net
Joan Pret, Toni Codina
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COMPARTIMENTACIO DE SAFATES

EL CLIENT

TON CODINA
ELS ARQUITECTES

SAFATA DE AX75mm A CAPACITAT DE CABLES DE ¢7mm
AMB 50% D’ESPAl DE RESERVA
100 75
SEGURETAT 200 150 ‘
DETECCIO D’INCENDIS 300 225 - -
GESTIO TECNICA I 00 L ——~ |
ALARMA APRISIONAMENT
500 375 10
SISTEMA DE CABLEJAT
ESTRUCTURAT MEGAFONIA 100V 600 450 \
I N
, NOTA: \ 9
eszzzzzsssllos TLm i
‘ ‘ f LA ALIMENTACIO ELECTRICA A BAIXA TENSIO 1
| | DELS EQUIPS DE COMUNICACIONS | SEGURETAT V
A 73 FS REALITZA PER LES SAFATES DEL PROJECTE
DE ELECTRICITAT.
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LLEGENDA INFRAESTRUCTURES ﬁ
SIMBOLOGIA DESCRIPCIO NOTES o
MUNTANT VERTICAL| | N
300x75mm
7] MUNTANT VERTICAL ||
[] |
SAFATA METAL.LICA DE XAPA D'ACER
| GALVANITZAT PERFORAT AMB CABLE LLEGENDA SISTEMA DE MEGAFONIA
DE COURE CONNECTAT A TERRA, SIMBOLOGIA DESCRIPCIO NOTES 5
COMPARTIMENTADA
ALTAVEU DE 8W AMB SELECCIO
%) 1,5-3-6W PER LINIA DE 100 V.
MUNTATGE A FALS SOSTRE —
PROJECTOR SONOR DE 10W AMB
LLEGENDA VEU | DADES ¥ SELECCIO 1,25—2,5—5-10W PER LINIA
SIMBOLOGIA DESCRIPCIO NOTES DE 100 V. MUNTATGE A SOSTRE O
PARET
- PRESA SIMPLE 1xRJ45 DE CATEGORIA 6
= uTp Vg PUPITRE D’AVISSOS DE SOBRETAULA
AMB SELECCIO DE ZONES
CV PRESA SIMPLE 1xRJ45 DE CATEGORIA 6
= UTP PER CAMERA SEGURETAT
PRESA DOBLE 2xRJ45 DE CATEGORIA 6 LLEGENDA ALARMA APRISIONAMENT
- UTP PER VEU/DADES SIMBOLOGIA DESCRIPCIO NOTES
MECANISME DE TRUCADA AMB TIRADOR
PRESA DOBLE 2xRJ45 DE CATEGORIA 6 Qe PER WC | 2 m. DE CABLF COMISSARIA A LLORET DE MAR
= UTP PER IMPRESORA /FAX PROJECTE BASIC | EXECUTIU DEL CENTRE DE SERVEIS DE POLICIA
LOCALIPROTECCIO CIVIL
- MECANISME DE RECEPCIO DE TRUCADES Av/ de les Alegries, 17310 Loret de Mar
_ PRESA DOBLE 2xRJ45 DE CATEGORIA 6 AMB PILOT | BRUNZIDOR
UTP PER TELEFON PUBLIC PLANTA SOTERRANI-1
COMUNICACIONS
1/100
2010-015 COMISSARIA LLORET PL/1505 Moaig-2011
=] PRESA COAXIAL DE TV-FM CONNEXIO TELEFONICA DEMERGENCIA

DE ASCENSOR

CODINA PRAT VALLS | ARQUITECTES ASSOCIATS S.L.P.
C/ BARCELONA, nim. 90 local GRANOLLERS 08400 Te1.93 870 55 83 Fox 938600212 cpva@cpva.net
Joan Prat, Toni Coding
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